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ПЕРЕДМОВА  

Навчальні методичні вказівки складені у відповідності з програмою 

дисципліни «Основи електропостачання». Виконання завдань викладених у 

методичних вказівках допомагає студентам опановувати теоретичні розділи 

курсу та набути практичних навичок у самостійній роботі. В процесі роботи з 

виконання практичних завдань студенти набувають навички з розрахунку 

електричних навантажень, потужності та кількості трансформаторів, втрат 

електричної енергії, перерізу проводів, та вибору плавких запобіжників. 

Методичні вказівки з практичних робіт охоплюють базові засади головних 

розділів дисципліни. З метою полегшення та прискорення підготовки 

студентів до виконання практичних робіт в методичних вказівках наведено 

загальні теоретичні відомості, приклади розрахунків та завдання для 

самостійної роботи. Наведено список літературних джерел який дозволяє 

студенту краще орієнтуватись та отримувати додаткову навчальну та 

практичну інформацію. Практичні приклади наводяться у роботах за 

необхідністю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності у відповідності до освітньо-

професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та   

електромеханіка»: 

Інтегральні компетентності (ІК) Здатність розв’язувати спеціалізовані 

задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у 

галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики та інженерних 

наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності):   

ФК06. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 
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практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та 

розподілення електричної енергії. 

ФК07. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням 

вимог законодавства, стандартів і технічного завдання. 

ФК08. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням 

вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та 

охорони навколишнього середовища. 

програмні результати: 

ПР1. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та 

мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти 

використовувати їх для вирішення практичних проблему професійній 

діяльності. 

ПР9. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.  

ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її 

релевантність та достовірність. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи 

в парах та групах, метод самопрезентації), системне мислення 

(реалізується через: метод проектів), лідерські навички (реалізується 

через: робота в групах, метод проектів, метод самопрезентації. 

 Наявність в роботах великої кількості довідникових  матеріалів 

та теоретичних відомостей дозволяє студенту краще самостійно 

засвоїти матеріал та володіти сучасними технологіями та методами 

розрахунків у відповідності до програми дисципліни «Основи 

електропостачання». До кожної практичної роботи наведені контрольні 

запитання для самоконтролю, що дозволяє студенту перевірити себе на 

готовність до виконання роботи та її захисту.  
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 Теми практичних занять 

№ 

п/з 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 

0,38 кв 
3 

1 

2 
Визначення потужності та кількості трансформаторів 

знижувальних підстанцій 
3 

0,5 

3 
 Розрахунок електричних навантажень повітряних ліній 

напругою 6…35 кв 
2 

0,5 

4 
Розрахунок втрат електричної енергії в елементах системи 

електропостачання 
2 

1 

5 
 Вибір перерізу проводів повітряних ліній електропередачі 

методом економічних інтервалів 
2 

0,5 

6 
Вибір плавких запобіжників, автоматичних вимикачів та 

перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням. 
2 

0,5 

ВСЬОГО 14 4 

 

Самостійна робота 

 

№ 

п/з 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кв 

Задачі 1.2, 1,3 
30 

2 Визначення потужності та кількості трансформаторів 

знижувальних підстанцій. Задачі  № 2.2, 2,3 
30 

3 Розрахунок електричних навантажень повітряних ліній 

напругою 6…35 кв Задачі № 3.2, 3,3 
30 

4 Розрахунок втрат електричної енергії в елементах системи 

електропостачання. Задачі № 4.2, 4,3 
30 

5 Вибір перерізу проводів повітряних ліній електропередачі 

методом економічних інтервалів. Задачі № 5.2, 5,3 
30 

6 Вибір плавких запобіжників, автоматичних вимикачів та перерізу 

проводів і кабелів за допустимим нагріванням. Задачі № 6.2, 6,3 
30 

ВСЬОГО 180 

 

 



  ЗАНЯТТЯ  1  . 
 

Тема:  РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

В МЕРЕЖІ НАПРУГОЮ  0,38 кВ 
 

Мета заняття: Навчитися розраховувати електричні 

навантаження в сільських мережах напругою 0,38 кВ 

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енер-

гії задаються денним дP  або вечірнім вP , кВт, максимумами, або визнача-

ються за максимальною потужністю на вводі до споживача: 
 

maxРкP дд  ,   maxРкP вв  ,   (1.1) 

 

 де вд кк ,  – коефіцієнти  денного та вечірнього максимуму (коефіцієнт 

участі у максимумі); 

maxР  – максимальна потужність на вводі до споживача, кВт. 
 

Коефіцієнти денного та вечірнього максимумів приймаються на-

ступним чином: для виробничих споживачів – ;6,0;1  вд кк  для побу-

тових споживачів без електроплит – ;1;4,0...3,0  вд кк  для побутових 

споживачів із електроплитами – ;1;6,0  вд кк  для змішаного наванта-

ження – 1 вд кк . 

Для групи житлових будинків навантаження вечірнього максимуму 

вP , кВт, визначається за виразом: 
 

maxPknкР овв  ,     (1.2) 

 

де n   –  кількість споживачів у групі, шт;  

оk –  коефіцієнт одночасності 3с.38; 4с.38; 5с.118; 7с.119; 9с.145; 

maxP – максимальне (розрахункове) навантаження на вводі в жит-

ловий будинок, [3с.37; 4с.37; 5с.115; 6с. 99; 7с.118; 9с.140],  кВт. 
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Тоді навантаження денного максимуму Рд, кВт, для групи житло-

вих будинків дорівнює: 
  

.вдд РкP         (1.3) 
 

Розрахунок електричних навантажень на окремих ділянках лінії за-

лежить від характеру та розміру навантаження споживачів. Якщо наван-

таження в мережі 0,38 кВ однорідні (однаковий характер навантаження) та 

сумірні (не відрізняються більш ніж в чотири рази), то навантаження 

окремої ділянки лінії  визначають шляхом підсумовування розрахункових 

навантажень на вводах до споживачів з урахуванням коефіцієнта одночас-

ності, окремо для денного та вечірнього максимумів: 
 


ідодр РkP .. ,  

івовр РkP .. ,   (1.4) 
 

де оk  – коефіцієнт одночасності; 

івід РіР  – навантаження денного і вечірнього максимумів i-го  

споживача, кВт. 
 

Коефіцієнт одночасності оk  вибираємо із таблиць 3с.38; 4с.38; 

5с.118; 6с.102; 7с.119; 9с.145 в залежності від кількості споживачів і ха-

рактеру навантаження мережі. 

Якщо навантаження споживачів відрізняються більш ніж в чотири 

рази (несумірні), то вони підсумовуються за допомогою надбавок. При 

цьому до більшого із навантажень прибавляють надбавку від меншого: 
 

мб РР  ,   мбр РРР  ,   (1.5) 
 

де  бР   –  більше з навантажень, кВт;  

мР – надбавка від меншого навантаження [3с.39; 4с.38; 5с.116; 

7с.120; 9с.147], кВт. 
 

Додавання різнорідних навантажень (навантажень побутових, ко-

мунальних та виробничих споживачів) виконується також за допомогою 

надбавок (1.5).  

Розрахунок навантажень виконують поступово  для усіх  ділянок 

лінії напругою 0,38 кВ, в напрямку – з кінця лінії до підстанції. 
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Коефіцієнт потужності споживачів визначається із літературних 

джерел [3 с.39; 4 с.39; 5 с.118; 7 с.121; 9 с.141], а для групи споживачів він 

визначається як середньозважене значення: 
 

і

іі
зс

Р

Р


 


cos

cos .. .      (1.6) 

 

де  іР  –  навантаження (денне або вечірнє) i-го споживача, кВт;  

cos i – коефіцієнт потужності (денний або вечірній) i-го споживача. 
 

Якщо в зоні електропостачання знаходяться сезонні споживачі, то 

при визначенні розрахункового навантаження вони повинні бути врахова-

ні з відповідним коефіцієнтом сезонності [3-9]. 

Потужність зовнішнього освітлення населеного пункту: 
 

.0.0.. примвулоз РNРLР  ,    (1.7) 

 

де L – загальна довжина вулиць у населеному пункті, м;  

N – кількість виробничих та комунальних приміщень, шт.;  

.0.0 , примвул РР  – нормативне навантаження зовнішнього освітлення, 

відповідно на один погонний метр вулиці та на одне виробниче примі-

щення  3с.38; 4с.37; 5с.115; 6с. 100; 7с.118; 9с.144, кВт.  
 

Повна розрахункова потужність на ділянці лінії рS , кВА, визнача-

ється через коефіцієнт потужності навантаження: 

 

д

др

вр

P
S




cos

..

.. ;   
в

вр

вр

P
S




cos

..

.. .   (1.8) 
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3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Що таке розрахунковий період? 

2. Що таке коефіцієнт одночасності і від чого він залежить? 

3. Якими методами визначають електричні навантаження в мережі 

напругою 0,38 кВ? 

4. Що таке сумірні (несумірні) навантаження мережі? 

5. Як складаються сумірні навантаження мережі? 

6. Як складаються несумірні навантаження мережі? 

7. Що таке однорідні (неоднорідні) навантаження мережі? 

8. Як складаються неоднорідні навантаження мережі? 

9. Як складаються однорідні навантаження мережі? 

10. Як визначається середньозважений коефіцієнт потужності для 

групи споживачів? 

11. Як визначається потужність зовнішнього освітлення населеного 

пункту? 

12. В яких випадках і як враховуються сезонні навантаження? 

13. Як визначається повна розрахункова потужність на ділянці лінії? 
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ЗАДАЧА  1.1 
 

П’ятнадцять житлових  будинків в населеному пункті нової забу-

дови без газифікації зібрані в три групи по п’ять будинків. Навантаження 

(Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності ( дcos / вcos ) інших споживачів та 

довжини ділянок лінії 0,38 кВ (l , м)  показані на розрахунковій схемі лінії 

(рисунок 1.1). Визначити розрахункові навантаження на ділянках мережі 

(лінії) 0,38 кВ та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ: 

1. Навантаження на вводі до житлового будинку (розрахункове на-

вантаження) визначаємо із літературних джерел [3-7]. Для будинку в на-

селеному пункті нової забудови без газифікації 2,2max Р кВт.  
    

2. Максимум денного та вечірнього навантаження групи з п’яти 

будинків визначаємо через коефіцієнт одночасності  [3-10]: 
 

maxРknР ов  ;  83,52,253,05 вР  кВт.  

вдд РкР  ;  75,183,53,0 дР  кВт.  

1 2 3

5

6

4

Школа Хл. пекарня Їдальня Будинки 

0

Будинки 

  l = 40 

ТП 10/0,4 кВ 
   l = 80 

   7 

Будинки 

 15  
  5 

 0,85  
 0,90 

1,75  
 5,83 

 0,90  
 0,93 

1,75  
 5,83 

 0,90  
 0,93 

1,75  
 5,83 

 0,90  
 0,93 

 20  
 20 

 0,75  
 0,80 

 15  
 25 

 0,85  
 0,90 

l = 50 l = 30 l = 60 l = 70 l = 50 
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3. Загальна потужність зовнішнього освітлення: 
 

.0.0.. примвулоз РNРLР  ; 

 

35,3Вт3350250310260.. озР  кВт. 

 

4. Визначаємо навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ. Так як на-

вантаження неоднорідні і не сумірні, то їх підсумовування виконуємо ме-

тодом надбавок. Розрахунок розпочинаємо з кінця лінії (рисунок 1.1). 
 

мбр РРР  . 

75,167..  ддр РР  кВт; 83,567..  ввр РР  кВт. 

05,1605,11575,11536.. дрР  кВт; 

83,8383,5583,536.. врР  кВт. 

75,134..  ддр РР  кВт; 83,534..  ввр РР  кВт. 

75,135..  ддр РР  кВт; 83,535..  ввр РР  кВт. 

15,1805,105,105,1675,175,105,1623.. дрР  кВт; 

83,1550,350,383,883,583,583,823.. врР  кВт. 

30,3130,1100,2015,1800,2012.. дрР  кВт; 

70,2970,900,2083,1500,2012.. врР  кВт. 

45,4015,930,3100,1530,3101.. дрР  кВт; 

40,4570,1570,2900,2570,2901.. врР  кВт. 

 

5. За літературними джерелами [3-10] визначаємо коефіцієнт по-

тужності окремих споживачів, а на ділянках лінії визначаємо його серед-

ньозважене значення:   
 

90,0cos 67  д ;  93,0cos 67  в ; 

 

і

іі
зс

Р

Р


 


cos

cos .. . 
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86,0
75,115

9,075,185,015
cos 36 




 д ; 

 

92,0
83,55

93,083,59,05
cos 36 




 в . 

 

6. Визначаємо повну розрахункову потужність споживачів на ді-

лянках лінії: 

 

д

др

вр

P
S




cos

..

.. ;     
в

вр

вр

P
S




cos

..

.. . 

 

94,1
90,0

75,1
67.. дрS  кВА;  27,6

93,0

83,5
67.. врS  кВА. 

 

70,18
86,0

05,16
36.. дрS кВА;  60,9

92,0

83,8
36.. врS  кВА. 

 

Розрахунок навантажень на інших ділянках лінії виконуємо анало-

гічно. Результати розрахунків заносимо до таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Визначення розрахункових навантажень в лінії 0,38кВ 

Більше на-
вантаження 

Менше на-
вантаження 

 Надбавка 
Розрахункове 
навантаження 

Д
іл

ян
ка

 

дР , 

кВт 

вР , 

кВт 

дР , 

кВт 

вР , 

кВт 

дР , 

кВт 

вР , 

кВт 

рдР , 

кВт 

рвР , 

кВт    
co

s 
 

 д
 

   
co

s 
 

 в
 

дрS .
, 

кВА 

врS .
, 

кВА 

7-6 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27 

6-3 15,00 5,83 1,75 5,00 1,05 3,00 16,05 8,83 0,86 0,92 18,70 9,60 

4-3 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27 

5-3 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27 

3-2 16,05 8,83 1,75 5,83 1,05 3,50 18,15 15,83 0,87 0,92 20,86 17,20 

   1,75 5,83 1,05 3,50       

2-1 20,00 20,00 18,15 15,83 11,30 9,70 31,30 29,70 0,82 0,86 38,17 34,53 

1-0 31,30 29,70 15,00 25,00 9,15 15,70 40,45 45,40 0,83 0,89 48,73 51,01 
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ЗАДАЧА  1.2 (самостійно) 

Житлові будинки в населеному пункті старої забудови з газифіка-

цією зібрані в групи по чотири будинки. Навантаження (Рд/Рв, кВт), кое-

фіцієнти потужності ( дcos / вcos ) інших споживачів та довжини ділянок 

лінії (l , м) вказані на розрахунковій схемі (рисунок 1.2). Визначити розра-

хункові навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ для заданого варіанта лінії 

(таблиця 1.2) та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ 

 

Таблиця 1.2 – Варіанти навантаження повітряної лінії 0,38 кВ 

Варіант Навантаження лінії 

1 2 3 5 7 8 10 

2 1 2 3 4 5 8 

3 2 3 4 6 7 9 

4 1 2 3 4 5 6 

5 1 4 5 6 7 10 

6 2 5 6 7 8 9 

7 1 3 5 6 9 10 

8 2 4 5 6 7 8 

9 3 4 5 7 8 9 

10 4 5 6 8 9 10 

11 1 3 4 5 6 8 

1 2 4 6 70

3

5

9

8

3 (котельня) 7 (майстерня) 

8  (школа) 4  (парник) 

ТП 10/0,4 кВ          6   
  (будинки) 

 l = 50 l = 70 l = 60 l = 90 l = 90 l = 100 

l = 80 

l = 50 

l = 75 

l = 65 

 25  
 25 

 0,85  
 0,85 

 25  
 10 

 0,70  
 0,75 

10 

        10   
  (будинки) 

         9   
  (будинки) 

         5   
  (будинки) 

         2   
  (будинки) 

         1   
  (будинки) 

 10  
 18 

 0,92  
 0,96 

 10  
  8 

 0,85  
 0,92 
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ЗАДАЧА  1.3 (самостійно) 

Житлові будинки в населеному пункті переважно старої забудови 

без газифікації зібрані в групи по шість будинків. Навантаження (Рд/Рв, 

кВт), коефіцієнти потужності ( дcos / вcos ) інших споживачів та довжини 

ділянок лінії (l , м) вказані на розрахунковій схемі (рисунок 1.3). Визначити 

розрахункові навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ для заданого варіанта 

лінії (таблиця 1.3) та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ 
 

Таблиця 1.3 – Варіанти навантаження повітряної лінії 0,38 кВ 

Варіант Навантаження лінії 
1 2 3 5 7 8 10 

2 1 2 3 4 5 8 

3 2 3 4 6 7 9 

4 1 2 3 4 5 6 

5 1 4 5 6 7 10 

6 2 5 6 7 8 9 

7 1 3 5 6 9 10 

8 2 4 5 6 7 8 

9 3 4 5 7 8 9 

10 4 5 6 8 9 10 

11 2 4 5 6 7 9 
 

1

2

4 6 70 3

5 9

8

2 (школа) 8 (майстерня) 

9 (магазин) 5  (зернопункт) 

ТП 10/0,4 кВ 
         6   
  (будинки) 

l = 50 l = 85 l = 80 l = 90 l = 100 

l = 95 

l = 150 

l = 70 

l = 55 

 15  
  5 

 0,89  
 0,92 

 25  
 10 

 0,70  
 0,75 

10 

        4   
  (будинки) 

         10   
  (будинки) 

         7   
  (будинки) 

         3   
  (будинки) 

         1   
  (будинки) 

 40  
 48 

 0,80  
 0,82 

 l = 110 

  2  
  4 

 0,89  
 0,92 
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Додатки 
Додаток А 
Таблиця А.1 – Коефіцієнт одночасності в мережах 0,38 кВ 

Коефіцієнт одночасності для 

житлових будинків з на-
вантаженням на вводі Кількість 

споживачів 
до  

2 кВт/буд. 
більше  

2 кВт/буд. 

Житлових бу-
динків з елект-
роплитами та 
нагрівачами 

Виробничих 
споживачів 

2 0,76 0,75 0,73 0,85 
3 0,66 0,64 0,62 0,80 
5 0,55 0,53 0,50 0,75 
10 0,44 0,42 0,38 0,65 
20 0,37 0,34 0,29 0,55 
50 0,30 0,27 0,22 0,47 
100 0,26 0,24 0,17 0,40 
200 0,24 0,20 0,15 0,35 

500 і більше 0,22 0,18 0,12 0,30 
 

Таблиця А.2 – Надбавки для підсумовування навантажень в 
мережах напругою  0,38кВ (кВт) 

Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб 
0,2 +0,2 12 +7,3 50 +34,0 170 +123 
0,4 +0,3 14 +8,5 55 +37,5 180 +130 
0,6 +0,4 16 +9,8 60 +41,0 190 +140 
0,8 +0,5 18 +11,2 65 +44,5 200 +150 
1,0 +0,6 20 +12,5 70 +48,0 210 +158 
2,0 +1,2 22 +13,8 80 +55,0 220 +160 
3,0 +1,8 24 +15,0 90 +62,0 230 +174 
4,0 +2,4 26 +16,4 100 +69,0 240 +182 
5,0 +3,0 28 +17,7 110 +76,0 250 +190 
6,0 +3,6 30 +19,0 120 +84,0 260 +198 
7,0 +4,2 32 +20,4 130 +92,0 270 +206 
8,0 +4,8 35 +22,8 140 +100 280 +214 
9,0 +5,4 40 +26,5 150 +106 290 +222 
10,0 +6,0 45 +30,2 160 +116 300 +230 

Примітки - Рм – значення меншого навантаження на ділянці мережі 
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Таблиця А.3 – Питомі навантаження вуличного та зовнішнього 
освітлення 

Характеристика об’єкту 
Значення пи-
томого наван-

таження Р0і 
1. Центральні вулиці з багатоповерховою забудовою ши-
риною більше 20 м, Вт на 1 м довжини вулиці 

5,0 

2. Центральні вулиці з одноповерховою забудовою шири-
ною більше 20 м, Вт на 1 м довжини вулиці 

4,0 

3. Інші вулиці в сільському населеному пункті, Вт  на 1 м 
довжини вулиці 

2,0 

4. Зовнішнє освітлення територій госпдворів, Вт на 1 м 
довжини периметра  двору 

3,0 

5. Зовнішнє освітлення приміщень госпдворів, Вт на одне 
приміщення 

250 

6. Зовнішнє освітлення території громадських і торгівель-
них центрів, Вт на 1 м2 площі території 

0,5 

  

 

Для населених пунктів, які вперше електрифікуються або при від-

сутності відомостей про річне споживання електроенергії в будинках, 

розрахункове навантаження на вводі до будинку із урахуванням харак-

теристики населеного пункту приймають наступним: 

1,5 кВт – для газифікованих населених пунктів старої забудови; 

1,8 кВт – для негазифікованих населених пунктів старої забудови 

або газифікованих нової забудови; 

2,2 кВт – для населених пунктів нової забудови без газифікації; 

4 кВт – для селищ міського типу із газифікацією; 

5 кВт – для селищ міського типу без газифікації; 

6 кВт – для сільських будинків із електроплитами; 

7,5 кВт – для сільських будинків із електроплитами та водона-

грівачами. 
 



  ЗАНЯТТЯ  2  . 
 

Тема:  ВИЗНАЧЕННЯ    ПОТУЖНОСТІ   ТА   КІЛЬКОСТІ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ  ЗНИЖУВАЛЬНИХ  ПІДСТАНЦІЙ 
 

Мета заняття: Навчитися визначати розрахункову потужність 

та виконувати вибір силових трансформаторів знижувальних 

підстанцій напругою 10/0,4 кВ. 

 

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Визначення розрахункової потужності одно-, або двотрансформа-

торних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування  роз-

рахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що 

відходять від підстанції (окремо денних та вечірніх) методом надбавок. 

Потужність зовнішнього освітлення населеного пункту своїм повним роз-

міром додається до сумарного вечірнього максимуму.  
 

,.......  мліндрбліндрПТдр РРР     (2.1) 

 

,......... озмлінврблінврТПвр РРРР      (2.2) 

 

де     бліндрР .. , блінврР .. – більше з розрахункових навантажень на голов-

них ділянках ліній, що відходять від підстанції, відповідно денне та вечір-

нє, кВт; 

 мліндрР .. ,  млінврР ..  – сума надбавок від менших розрахун-

кових навантажень на головних ділянках ліній, що відходять від підстан-

ції, відповідно денних та вечірніх, кВт. 
 

Повна розрахункова потужність трансформаторної підстанції (ден-

на або вечірня) Sр.д.ТП  та  Sр.в.ТП, кВА, визначається через відповідний кое-

фіцієнт потужності [3-6] за виразами: 
 

д

ТПдр

ТПдр

P
S




cos

..

.. ,   
в

ТПвр

ТПвр

P
S




cos

..

.. .  (2.3) 

 

За розрахункову ТПрS . , кВА, приймається більша повна розрахун-

кова потужність трансформатора – денна або вечірня ( ТПдрS .  або  ТПврS . ).  
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Вибір номінальної потужності силових трансформаторів трнS . , кВА, 

одно- та двотрансформаторних  підстанцій  виконується із умови їхньої 

роботи в нормальному режимі за економічними інтервалами навантажень: 
 

,max.
.

min. екон
ТПр

екон S
n

S
S     (2.4) 

 

де  Sр.ТП. – повна розрахункова потужність підстанції 10/0,4 кВ, кВА;  

n  – кількість трансформаторів на підстанції, шт.; 

max.min. , еконекон SS  – мінімальна і максимальна межа економічного ін-

тервалу навантаження трансформатора прийнятої номінальної потужності 

[7 с.136; 8 с.309] (додаток А), кВА.  
 

Прийняті номінальні потужності трансформаторів перевіряються із 

умови їх роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим сис-

тематичним навантаженням. Для забезпечення нормального режиму екс-

плуатації підстанції вибрані номінальні потужності трансформаторів пе-

ревірять за співвідношенням: 
 

c

трн

ТПр k
Sn

S


 .

.
,       (2.5) 

 

де ТПрS .  – розрахункова потужність трансформаторної підстанції, кВА; 

трнS .  – номінальна потужність трансформатора, кВА; 

n   – кількість трансформаторів на підстанції, шт.; 

kс  – коефіцієнт допустимого систематичного навантаження транс-

форматора. 
 

)( .... mnnmcc ttkk  ,     (2.6) 
 

де kc.m. – табличне значення коефіцієнта допустимого систематичного 

навантаження, при табличній середньодобовій температурі повітря tп.т.  

[7 с.137] (додаток А); 

 – розрахунковий температурний градієнт [7 с.137] (додаток А), 1/0С;  

tn    – середньодобова температура  повітря,  0С; 

tn.m. – таблична середньодобова температура повітря [7 с.137] (дода-

ток А), 0С. 
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Якщо умова (2.5) не виконується, необхідно вибрати до встановлен-

ня на підстанції 10/0,4 кВ трансформатор більшої потужності. 

Річне споживання електричної енергії на шинах підстанції прибли-

зно можна визначити за значенням розрахункового активного наванта-

ження та за  часом використання максимального навантаження: 
 

,max ТРW ррік       (2.7) 
 

де   maxрР – максимальне активне розрахункове навантаження ТП, кВт; 

 Т – час використання максимального навантаження [3-6], год. 

 
 

2  ЛІТЕРАТУРА 
 

3 с.36-43; 4 с.36-42; 5 с.111-121; 6 с.96-106; 7 с.111-162; 8 с.7-18, 

301, 309; 9 с125-129, 138-176; 10 с.191-201. 

 
 

3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Як визначається розрахункове активне навантаження на шинах 

ТП 10/0,4 кВ? 

2. Як враховується потужність зовнішнього освітлення при виборі 

потужності споживчої ТП 10/0,4 кВ? 

3. Як визначити повну потужність трансформатора споживчої  

ТП 10/0,4 кВ? 

4. Як виконується вибір номінальної  потужності силового транс-

форматора?  

5. Що таке економічний інтервал навантаження підстанції? 

6. За якими умовами перевіряють вибрану номінальну потужність 

трансформатора? 

7. Які параметри та характеристики впливають на вибір номіналь-

ної потужності трансформатора? 

8. Що таке коефіцієнт систематичного навантаження і від чого він 

залежить? 

9. Що таке час використання максимального навантаження? 

10. Як визначається річне споживання енергії на шинах споживчих 

ТП 10/0,4 кВ? 
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Задача 2.1 

Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії 

напругою 0,38 кВ. Навантаження ліній ...... / лінврліндр РР , кВт, наведено в 

таблиці 2.1.  Для повітряної лінії №3 ... ліндрР та ... лінврР  взяті із задачі 1.1 

(заняття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора 

ТП 10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема підстанції 10/0,4 кВ 

 
Таблиця 2.1 - Вихідні дані для розрахунку 

Навантаження ліній 

...... / лінврліндр РР , кВт 

ПЛ №1 ПЛ №2 ПЛ №3 

Рз.о., 
кВт 

,nt С Характер 
навантаження Т, год 

2,43

8,30  
2,51

0,35  
4,45

5,40  3,4 0 Змішане 3000 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ:  

1. Розрахункове активне навантаження (денне та вечірнє) на шинах ТП: 
 

,........  мліндрбліндрПТдр РРР  

 

9,826,198,225,408,300,355,40.. ТПдрР  кВт. 

 

,........ озмлінврблінврТПвр РРРР    

 

4,1134,35,283,302,514,32,434,452,51.. ТПврР кВт. 

 

2.  За літературою [2-4] визначаємо коефіцієнти потужності для спо-

живчої ТП 10/0,4 кВ із змішаним навантаженням: 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №1 
ТП 10/0,4 кВ 

ПЛ-10 кВ 

Шини 0,4 кВ 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №2 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №3 
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;8,0cos д    .83,0cos д  
 

3. Повна розрахункова потужність ТП (денна та вечірня): 
 

д

ТПдр

ТПдр

P
S




cos

..

.. ,       
в

ТПвр

ТПвр

P
S




cos

..

.. . 

 

6,103
8,0

9,82
.. ТПдрS кВА;     6,136

83,0

4,113
.. ТПврS  кВА. 

 

Так як 6,136.. ТПврS кВА 6,103..  ТПдрS  кВА, то за розрахунко-

ву потужність приймаємо  6,136.. ТПврS  кВА. 

 

4. Номінальна потужність трансформатора при n = 1, за шкалою 

економічних інтервалів [4, 7] (Додаток А): 
 

  max.

.

min. екон

ТПр

екон S
n

S
S   ; 150

1

6,136
116  . 

 

Приймаємо трансформатор з номінальною потужністю 100трнS кВА. 
 

5. Коефіцієнт допустимого систематичного навантаження транс-

форматора [7]  (Додаток А): 
 

)( .... mnnmcc ttkk  , 

.67,1))10(0(10177,1 2  
ck  

 

6. Прийняту номінальну потужність трансформатора перевіряємо 

за умови його роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим 

систематичним навантаженням: 
 

c

трн

ТПр k
Sn

S




.
;  .67,137,1

1001

6,136



 

 

Умова виконується. До встановлення на підстанції 10/0,4 кВ прий-

маємо один силовий трансформатор потужністю 100трнS кВА. 

7. Річне споживання електроенергії на шинах ТП при Т= 3000 [2-4]: 
 

34020030004,113 рікW кВтгод.
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Задача 2.2 (самостійно) 
Споживча ТП 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою  

0,38 кВ.  Дані  для розрахунку наведені в таблиці 2.2 по варіантам. Для по- 

вітряної лінії №3   ... ліндрР та ... лінврР  рекомендується взяти із задачі 1.2  (за- 

няття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора ТП 

10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції. 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема підстанції 10/0,4 кВ 
 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані для розрахунку 

Навантаження ліній 

...... / лінврліндр РР , кВт Варіант 

ПЛ №1 ПЛ №2 ПЛ №3 

Рз.о., 
кВт 

,nt С Характер 
навантаження 

Т, год 

1 
6,44

9,39  
2,51

0,35  
426

229

,

,  11,3 0 Змішане 3000 

2 
6,37

5,52  
6,60

5,72  
6,60

5,49  18,0 –5 Комун.-побутове 2750 

3 
3,43

5,56  
6,100

5,129  
6,40

5,59  8,0 +5 Виробниче 2500 

4 
8,110

5,149  
6,80

3,79  
6,50

9,41  12,2 –10 Виробниче 2250 

5 
7,42

4,54  
6,30

9,21  
4,36

2,39  14,4 +10 Змішане 2000 

6 
3,59

9,48  
4,26

2,29  
4,51

7,35  10,5 0 Комун.-побутове 1750 

7 
6,132

4,150  
6,60

5,49  
6,140

5,159  18,1 –5 Змішане 1500 

8 
7,36

0,39  
6,40

5,59  
8,30

0,28  15,2 +5 Виробниче 1250 

9 
3,38

3,54  
6,50

9,41  
3,48

3,64  13,8 –10 Комун.-побутове 1000 

10 
39,8

43,8
 

9,31

7,51  
6,30

9,21  13,1 +10 Виробниче 900 

11 
39,8

43,8
 

5,41

8,81  
6,20

417  6,3 +5 Виробниче 1300 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №1 ТП 10/0,4 кВ 

ПЛ-10 кВ 

Шини 0,4 кВ 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №2 

Повітряна лінія 0,38 кВ  №3 
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Задача 2.3 (самостійно) 

Споживча ТП 10/0,4 кВ живить чотири повітряні лінії напругою  

0,38 кВ. Дані для розрахунку наведені в таблиці 2.3 по варіантам.  Для  по- 

вітряної лінії №3 ... ліндрР та ... лінврР  рекомендується взяти із  задачі 1.3  (за- 

няття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора ТП 

10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема підстанції 10/0,4 кВ 
 

Таблиця 2.3 - Вихідні дані для розрахунку 

Навантаження ліній 

...... / лінврліндр РР , кВт Варіант 

ПЛ№1 ПЛ№2 ПЛ№3 ПЛ№4 

Рз.о., 
кВт 

,nt С Характер 
навантаження 

Т, 
год 

1 
9,31

7,51  
6,30

9,21  
6,44

9,39  
4,51

7,35  18,1 –5 Змішане 800 

2 
2,51

0,35  
426

229

,

,  
6,37

5,52  
6,140

5,159  15,2 +5 Виробниче 1100 

3 
6,60

5,72  
6,60

5,49  
3,43

5,56  
8,30

0,28  13,8 –10 Комун.-побутове 1200 

4 
6,100

5,129  
6,40

5,59  
8,110

5,149  
3,48

3,64  13,1 +10 Виробниче 1400 

5 
6,80

3,79  
6,50

9,41  
7,42

4,54  
426

229

,

,  11,3 0 Змішане 1600 

6 
6,30

9,21  
4,36

2,39  
3,59

9,48  
6,60

5,49  18,0 –5 Комун.-побутове 1800 

7 
4,26

2,29  
4,51

7,35  
6,132

4,150  
6,40

5,59  8,0 +5 Виробниче 2200 

8 
6,60

5,49  
6,140

5,159  
7,36

0,39  
6,50

9,41  12,2 –10 Виробниче 2400 

9 
6,40

5,59  
8,30

0,28  
3,38

3,54  
6,80

3,79  14,4 +10 Змішане 2600 

10 
6,50

9,41  
3,48

3,64  39,8

43,8
 

6,30

9,21  10,5 0 Комун.-побутове 2800 

11 
6,30

1,71  
4,38

2,49  
3,50

3,42  
9,68

4,88  18,0 –5 Змішане 2700 
 

Повітряна лінія 0,38 кВ   №1 ТП 10/0,4 кВ 

ПЛ-10 кВ 

Шини 0,4 кВ 

Повітряна лінія 0,38 кВ   №4 

Повітряна лінія 0,38 кВ   №2 

Повітряна лінія 0,38 кВ   №3 
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Додатки 
 

Додаток А 
Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових  

           трансформаторів ТП 10/0,4 кВ 
 

Номінальна потужність трансформатора, кВА 
Вид наванта-

ження 
25 40 63 100 160 250 400 630 

Виробниче до 45 46-85 86-125 126-160 161-320 321-355 356-620 621-630 

Комунально-
побутове 

до 45 46-75 76-120 121-150 151-315 316-345 346-630 631-840 

Змішане до 50 51-85 86-115 116-150 151-295 296-330 331-565 556-755 

 
 

Таблиця А.2 – Коефіцієнт допустимих систематичних навантажень 
трансформаторів 10/0,4 кВ 

 

Вид навантаження Sн.тр, кВА tn.m, С kc.m 10–2, 1/С 

Виробниче 
до 63 

100 і більше 
–10 

1,65 

1,59 
0,77 

Комунальне 
до 63 

100 і більше 
–10 

1,68 

1,65 
0,78 

Житлові будинки 
до 63 

100 і більше 
–10 

1,70 

1,68 
0,81 

Змішане навантаження 
до 63 

100 і більше 
–10 

1,58 

1,77 
0,73 
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Таблиця А.3 – Коефіцієнти одночасності для підсумовування на-
вантажень у мережах 6-35 кВ, які живлять ТП 6-35/0,4 кВ. 

 

Кількість ТП 1 2 3 5 10 20 25 і більше 

Коефіцієнт одноча-

сності 0k  
1,0 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 

 

Таблиця А.4 – Надбавки для підсумовування навантажень в 
мережах напругою  6…35 кВ (кВт) 

Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб 

3 +2,5 90 +67,0 280 +220 580 +465 
6 +3,7 100 +74,5 300 +235 600 +483 
8 +5,0 110 +82 320 +251 650 +525 
10 +6,3 120 +90 340 +267 700 +570 
15 +9,7 130 +98 360 +283 750 +610 
20 +13,0 140 +106 380 +299 800 +650 
25 +16,5 150 +115 400 +315 850 +695 
30 +20,4 160 +123 420 +332 900 +740 
35 +24,4 170 +131 440 +348 950 +785 
40 +28,4 180 +139 460 +365 1000 +830 
45 +32,4 190 +147 480 +382 1100 +918 
50 +36,5 200 +155 500 +400 1200 +1005 
60 +48,0 220 +170 520 +416 1300 +1093 
70 +52,0 240 +186 540 +432 1400 +1182 
80 +59,5 260 +204 560 +448 1500 +1270 

 
 



ЗАНЯТТЯ  3  . 
 

Тема:  РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  

ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 6…35 кВ 
             

Мета заняття: Навчитися розраховувати електричні 

навантаження на ділянках повітряних ліній напругою 6…35 кВ 
 

1  ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навантаження на ділянках мережі 6…35 кВ розраховують для ви-

бору потужності районної трансформаторної підстанції (РТП), для вибору 

перерізу проводів, для вибору обладнання мережі та для розрахунку пара-

метрів релейного захисту обладнання. 

Розрахункові навантаження на окремих ділянках розподільних лі-

ній напругою 6…35 кВ  визначають шляхом підсумовування розрахунко-

вих навантажень на шинах споживчих підстанції напругою 6…35/0,4 кВ з 

урахуванням коефіцієнта одночасності, окремо для денного та вечірнього 

максимумів: 





n

i
іТПдодр PkP

1
.. ,  




n

i
іТПвовр PkP

1
.. ,  (3.1) 

 

де оk  – коефіцієнт одночасності; 

іТПвіТПд РіР  – навантаження денного і вечірнього максимумів  

i-ї споживчої підстанції, кВт. 
 

Коефіцієнт одночасності оk  вибираємо згідно 3с.42; 4с.41; 5с.120; 

6с.105; 7с.126; 9с.145 в залежності від кількості споживачів. 
Якщо навантаження окремих споживчих трансформаторних підста-

нцій відрізняються більш ніж в чотири рази (несумірні), то вони підсумо-

вуються за допомогою таблиць надбавок. Розрахунок виконується аналогі-

чно як і в мережі 0,38 кВ (заняття 1, вираз (1.5)), але при цьому використо-

вують інші таблиці надбавок [3с.42; 4с.41; 5с.117; 6с.105; 7с.127; 9с.148]. 

Навантаження споживчих підстанцій ТП 6…35/0,4 кВ мають, як 

правило, змішаний характер.  

Якщо в зоні електропостачання знаходяться сезонні споживачі еле-

ктричної енергії (зернотік, станції зрошення), то при визначенні розрахун-

кового навантаження на ділянці лінії підсумовуються їх навантаження із  

урахуванням коефіцієнту сезонності kc [3с.42; 4с.41; 5с.118; 6с.104;7с.127]: 



 2 





n

i
іТПдciодр PkkP

1
... , 




n

i
іТПвciовр PkkP

1
... .  (3.2) 

 

Розрахункові навантаження ліній напругою 35, 110 кВ та районних 

трансформаторних підстанцій визначають шляхом підсумовування наван-

тажень на шинах підстанцій 35…110/6…10 кВ за виразами (3.1) з викори-

станням наступних значень коефіцієнтів одночасності: для двох ТП – 

97,0оk ; для трьох ТП – 95,0оk ; для чотирьох ТП і більше – 9,0оk . 

Повна розрахункова потужність на ділянці лінії визначається через 

коефіцієнт потужності навантаження: 
 

д

др

др

P
S




cos

.

.. ;   
в

вр

вр

P
S




cos

.

.. .   (3.3) 

 

Для споживачів з напругою вище 1000 В коефіцієнт потужності ви-

значається за графіками, в залежності від відношення виробничого наван-

таження до сумарного навантаження усіх споживачів [3-9]. 

 

2  ЛІТЕРАТУРА 
 

3 с.36-43; 4 с.36-42; 5 с.111-121; 6 с.96-106; 7 с.111-162; 8 с.3-18, 

294-305; 9 с125-129, 138-156; 10 с.191-196. 

 

3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Дайте визначення  розрахункового  періоду. 

2. Що таке коефіцієнт одночасності і від чого він залежить? 

3. Якими методами визначають електричні навантаження в мере-

жі напругою 6…35 кВ? 

4. Що таке сумірні (несумірні) навантаження мережі? 

5. Як складаються сумірні навантаження? 

6. Як складаються несумірні навантаження? 

7. Як складаються різнорідні навантаження? 

8. В яких випадках і як враховуються сезонні навантаження? 

9. Як визначають розрахункові навантаження ліній напругою 35, 

110 кВ та районних трансформаторних підстанцій? 
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Задача 3.1  

Визначити  повну розрахункову потужність врдр SS .. , , кВА, на діля-

нках  повітряної  лінії   напругою  10  кВ.  Навантаження   споживчих  ТП 

10/0,4 кВ  (
iТПвiТПд РР / , кВт)  та  довжини  ділянок  лінії ( l , км)  наведені  

на розрахунковій схемі (рисунок 3.1). Характер навантаження споживчих 

ТП – виробниче. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ 

 

1. Визначаємо навантаження на окремих ділянках лінії. Наванта-

ження підсумовуємо із використанням коефіцієнта одночасності. Розраху-

нок розпочинаємо з кінця лінії (рисунок 3.1). 
 





n

i
іТПдодр PkP

1
... ,   




n

i
іТПвовр PkP

1
... . 

 

– ділянка ТП5-5: 

250..  ддр РР  кВт;  180..  ввр РР кВт. 

 

– ділянка 5-3: 

360)150250(9,0.. дрР кВт; 288)140180(9,0.. врР кВт. 

 

1 2 

 3,0 

РТП 35/10 кВ 

 1,0   1,5  2,0 

0,5  

 2,0 

 3,0 

3 

0,5 

4 

5 

ТП 2 

ТП 4 

ТП 5 

ТП 6 

ТП 1 200 
180 

100 
 80 

250 
180 

230 
200 

170 
110 

150 
140 

ТП 3 
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– ділянка ТП3-4: 

170..  ддр РР  кВт;  110..  ввр РР  кВт. 

 

– ділянка 4-3: 

360)230170(9,0.. дрР  кВт; 279)200110(9,0.. врР  кВт. 

 

– ділянка 3-2: 

656)230170150250(82,0.. дрР  кВт; 

6,516)200110140180(82,0.. врР  кВт. 

 

– ділянка 2-1: 

720)100230170150250(8,0.. дрР  кВт; 

568)80200110140180(8,0.. врР  кВт. 

 

– ділянка ТП1-1: 

200..  ддр РР  кВт;   180..  ввр РР кВт. 

 

– ділянка 1-РТП: 

869)200100230170150250(79,0.. дрР  кВт; 

1,703)18080200110140180(79,0.. врР кВт. 

 

2. Коефіцієнт потужності для ТП із виробничим характером наван-

таження становить [3-9]:   
 

7,0cos д ;     75,0cos в ; 
 

3. Визначаємо повну розрахункову потужність на ділянках повіт-

ряної лінії напругою 10 кВ: 
 

д

др

др

P
S




cos

..

.. ;     
в

вр

вр

P
S




cos

..

.. . 

 

– ділянка ТП5-5: 

1,357
7,0

250
.. дрS кВА;  0,240

75,0

180
.. врS  кВА. 
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– ділянка 5 - 3: 

3,514
7,0

360
.. дрS кВА;  0,384

75,0

288
.. врS кВА. 

 

Повну розрахункову потужність на інших ділянках лінії визначає-

мо аналогічно. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.1.  

 

Таблиця 3.1 – Розрахунок навантажень лінії напругою10 кВ   

Ділянка 



n

i
іТПдP

1
. , 

кВт 




n

i
іТПвP

1
.

, 

кВт 
ko 

Рр.д.i, 
кВт 

Рр.в.i, 
кВт 

cos  д cos  в 
Sр.д.і., 
кВА 

Sр.в.і, 
кВА 

ТП5-5 250 180 1,0 250,0 180,0 0,7 0,75 357,1 240,0 

5 - 3 400 320 0,9 360,0 288,0 0,7 0,75 514,3 384,0 

ТП3-4 170 110 1,0 170,0 110,0 0,7 0,75 242,9 146,7 

4 - 3 400 310 0,9 360,0 279,0 0,7 0,75 514,3 372,0 

3 - 2 800 630 0,82 656,0 516,6 0,7 0,75 937,1 688,8 

2 - 1 900 710 0,8 720,0 568,0 0,7 0,75 1028,6 757,3 

ТП-1 200 180 1,0 200,0 180,0 0,7 0,75 285,7 240,0 

1-РТП 1100 890 0,79 869,0 703,1 0,7 0,75 1241,4 937,5 
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Задача 3.2 (самостійно) 

Визначити  повну розрахункову потужність .... , врдр SS , кВА, на ді-

лянках  повітряної  лінії   напругою  10  кВ для заданого варіанту лінії 

(таблиця 3.2).  Навантаження  споживчих ТП 10/0,4 кВ  (
iТПвiТПд РР .. / , кВт)  

та  довжини  ділянок  лінії (l , км)  наведені на розрахунковій схемі (рису-

нок 3.2). Характер навантаження споживчих ТП – змішане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 3.2 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ 
 
Таблиця 3.2 – Варіанти навантаження повітряної лінії 10 кВ 

Варіант Навантаження лінії 

1 1 3 4 5 7 10 11 12 

2 4 5 6 7 8 9 10 12 

3 1 2 6 7 8 9 11 12 

4 1 2 3 5 7 8 9 12 

5 2 3 4 6 8 9 10 11 

6 4 5 6 7 8 10 11 12 

7 1 3 4 5 7 8 10 12 

8 3 4 5 6 8 9 11 12 

9 3 4 5 6 7 8 9 12 

10 2 3 4 5 7 9 10 11 

11 – 1 2 3 4 7 9 10 

2,0 

РТП 35/10кВ 

 ТП 11 

ТП 6 

2,5 1,0 1,5 

2,0 

1,0 1,2 

1,5 

1,3 

0,5 

3,5 
0,5 0,7 1,5 

0,5 

1,7 

ТП 3 
260 
190 

ТП 9 
120 
 80 ТП 8 

160 
100 

ТП 2 
220 
 80 ТП 7 

120 
180 

ТП12
120 
120 

ТП 1 

320 
180 

ТП 4 

300 
170 

ТП 5 

260 
110 

ТП 10 

160 
140 

360 
120 

260 
180 

1,0 
2,7 
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Задача 3.3 (самостійно) 

Визначити  повну розрахункову потужність .... , врдр SS , кВА, на ді-

лянках  повітряної  лінії   напругою  10  кВ для заданого варіанту лінії 

(таблиця 3.3). Навантаження споживчих  ТП 10/0,4 кВ  (
iТПвiТПд РР .. / , кВт) 

та  довжини  ділянок  лінії (l , км)  наведені на розрахунковій схемі (рису-

нок 3.3). Характер навантаження споживчих ТП – комунально-побутове. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Рисунок 3.3 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ  
 

Таблиця 3.3 – Варіанти навантаження повітряної лінії 10 кВ 

Варіант Навантаження лінії 
1 1 2 4 5 7 10 11 12 

2 3 4 6 7 8 9 10 12 

3 2 3 6 7 8 9 11 12 

4 1 2 3 5 7 8 9 12 

5 2 3 4 6 8 9 10 11 

6 1 4 6 7 8 10 11 12 

7 1 3 4 5 7 8 10 12 

8 2 4 5 6 9 10 11 12 

9 3 4 5 6 7 8 9 12 

10 2 3 5 6 7 9 10 11 

11 – 1 3 4 5 6 8 12 
 

РТП 35/10кВ 

 ТП 12 
1,5 

3,0 

1,2 

1,5 

0,5 

1,5 

0,7 

2,5 

ТП 8 
120 
130 ТП 7 

160 
100 

ТП 1 
140 
190 

ТП 6 

120 
180 

ТП 3 

300 
370 

ТП 11 

160 
140 

170 
180 

ТП 4 
160 
190 

ТП 2 
150 
190 

2,5 3,5 3,5  
0,5 

ТП 9 
120 
120 

ТП 5 
120 
180 

ТП 10 

220 
240 

0,9 

0,5 

2,0 

2,0 
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Додатки 
 
Додаток А 
Таблиця А.1 – Коефіцієнти одночасності для підсумовування на-

вантажень у мережах 6-35 кВ, які живлять ТП 6-35/0,4 кВ. 
 

Кількість ТП 1 2 3 5 10 20 25 і більше 

Коефіцієнт одноча-

сності 0k  
1,0 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 

 

Таблиця А.2 – Надбавки для підсумовування навантажень в 
мережах напругою  6…35 кВ (кВт) 

Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб Рм  Рнб 

3 +2,5 90 +67,0 280 +220 580 +465 
6 +3,7 100 +74,5 300 +235 600 +483 
8 +5,0 110 +82 320 +251 650 +525 
10 +6,3 120 +90 340 +267 700 +570 
15 +9,7 130 +98 360 +283 750 +610 
20 +13,0 140 +106 380 +299 800 +650 
25 +16,5 150 +115 400 +315 850 +695 
30 +20,4 160 +123 420 +332 900 +740 
35 +24,4 170 +131 440 +348 950 +785 
40 +28,4 180 +139 460 +365 1000 +830 
45 +32,4 190 +147 480 +382 1100 +918 
50 +36,5 200 +155 500 +400 1200 +1005 
60 +48,0 220 +170 520 +416 1300 +1093 
70 +52,0 240 +186 540 +432 1400 +1182 
80 +59,5 260 +204 560 +448 1500 +1270 

 



  ЗАНЯТТЯ  4  . 
 

Тема:  РОЗРАХУНОК  ВТРАТ  ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ 

В   ЕЛЕМЕНТАХ  СИСТЕМИ  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 

Мета заняття: Навчитися розраховувати втрати електричної 

енергії в елементах системи електропостачання – в лініях елек-

тропередачі та  в силових трансформаторах 

 

І  ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Електричний струм, що проходить по обмотках трансформаторів, 

проводах повітряних ліній та струмоведучих жилах кабельних ліній викли-

кає втрати потужності та енергії, що проявляється у їх нагріванні. Ці втрати 

повинні бути скомпенсовані генераторами електростанцій, що збільшує їх 

навантаження та потребує додаткової витрати енергоносія.  

При проектуванні мережі прагнуть зменшити втрати енергії в її 

елементах. Однак при незмінному коефіцієнті потужності цього можна 

досягти лише за рахунок збільшення перерізу проводів, що в свою чергу 

веде до збільшення витрат металу на спорудження мережі. 

Згідно із законом Джоуля-Ленца, втрати потужності в провіднику 

P , Вт, визначаються за виразом [3c.79; 4с.79; 5с.72; 6с.61; 8с.22]: 
 

rIP  2 ,      (4.1) 
 

де       І – струм, що протікає по провіднику, А; 

r – активний опір провідника, Ом. 
 

Якщо струм, що протікає  по провіднику (лінії, трансформатору), 

був би незмінним (I = const) на протязі деякого часу t, то втрати енергії в 

провіднику W , Вт ∙ год, при незмінному коефіцієнті потужності можна 

було б визначати за виразом: 
 

trItPW  2 .     (4.2) 
 

Тоді річні втрати енергії в провіднику при незмінному коефіцієнті 

потужності: 

87602  rІW ,     (4.3) 
 

де  876024365 t  – кількість годин в календарному році, год. 
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Однак струм в мережі весь час змінюється впродовж доби та впро-

довж року, в залежності від зміни режиму роботи споживачів. Тому для ро-

зрахунку втрат потужності (енергії) в мережі зі змінним навантаженням 

будують графік навантаження впродовж року – річний графік навантажен-

ня або річний графік навантаження за тривалістю. 

Згідно із (4.1 - 4.3), втрати потужності і енергії в лінії електропере-

дачі пропорційні квадрату струму, що протікає в ній.  Тому далі на основі 

річного графіка навантаження за тривалістю  будують річний графік за 

тривалістю квадрату струму в лінії. Площа обмежена, цим графіком та 

осями координат, пропорційна втратам електричної енергії в мережі за рік.  

В трифазній лінії з навантаженням в кінці втрати енергії   

W , Вт ∙ год,  визначають за виразом: 
 

dtirW
t

ллл 
0

23 ,    (4.4) 

або           

 2
max3 ллл IrW  ,    (4.5) 

 

або 

       87603 2
..  квслл IrW ,   (4.6) 

 

де  лr  – активний опір проводу однієї фази лінії, Ом; 

лi  – струм, що протікає в проводі лінії, А; 

лImax – максимальне значення струму в лінії, А; 

t  – час, за який визначаються втрати, год; 

квсI .  – середньоквадратичний струм, А; 

  – час максимальних втрат, год. 
 

Для виконання ряду технічних розрахунків рекомендовано для ви-

значення  використовувати залежності  = f(Т), = f(I, cos ), які наво-

дяться в довідковій літературі [3c.80; 4с.80; 5с.75; 6 с.65; 10 с.50]. 

Якщо у виразі (4.5) струм лImax  замінити активною потужністю 

лРmax , Вт, напругою U , В, та коефіцієнтом потужності cos , тоді: 
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 л

н

л
л

н

л
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W

22

2
max

2

max

cos
3

cos3
,  (4.7) 

 

де  нU  – номінальна напруга мережі, В; 

лРmax  – максимальне навантаження (потужність) лінії, Вт; 

cos  – коефіцієнт потужності навантаження. 
 

Опір однієї фази лінії електропередачі лr , Ом, визначається за виразом: 
 

lrrл  0 ,       (4.8) 
 

де  0r  – питомий опір проводу [3 c.458; 4 с498, 11 с.22], Ом/км; 

l  –  довжина лінії, км. 
 

В трансформаторах потужність втрачається в обмотках Рм, Вт 

(втрати в міді, або втрати короткого замикання), та в сталі магнітопроводу 

Рх, Вт (втрати в сталі, або втрати холостого ходу), тобто: 
 

хмтр РPP  .     (4.9) 

 

Втрати потужності в сталі прийнято вважати постійними, так як во-

ни залежать лише від прикладеної до первинної обмотки напруги. 

Втрати потужності в міді залежать від струму навантаження та про-

порційні квадрату цього струму. Для трифазного трансформатора: 
 

23 тртрм IrP  ,     (4.10) 

або  
2

.

.

2

.

.. 




























трн

тр

нм

трн

тр

нмм
S

S
P

I

I
PP .  (4.11) 

 

де  трr  – активний опір обмоток однієї фази трансформатора, Ом; 

трI  – струм навантаження трансформатора, А; 

трнI .  – номінальний струм трансформатора, А; 

трS  – розрахункова потужність трансформатора, ВА; 

трн.S  – номінальна потужність трансформатора, ВА; 
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..нмP – номінальні втрати потужності в міді трансформатора (втрати 

короткого замикання), Вт  [3 с.473; 4 с.513; 9 с.158]. 
 

Сумарні втрати  потужності  в трансформаторі  
 

х

трн

тр

нмтр Р
S

S
PP 















2

.

.. ,    (4.12) 

 

де  ..нхх PP  – номінальні втрати потужності в сталі трансформатора 

(втрати холостого ходу), Вт  [3 с.473; 4 с.513; 9 с.158]. 
 

Річні втрати енергії в трансформаторі, також як і втрати потужнос-

ті, складаються із втрат в міді та втрат в сталі: 
 

87603 2
max  хтртртр PIrW ,   (4.13) 

або 

8760

2

.

max

.. 












 х

трн

тр

нмтр P
S

S
PW ,   (4.14) 

 

де       – час максимальних втрат для заданого графіка навантаження тран-

сформатора, год; 

трImax – максимальний струм навантаження трансформатора, А; 

трSmax – максимальна потужність навантаження трансформатора, ВА. 
 

Якщо на підстанції встановлено два трансформатора, які працюють 

паралельно, тоді втрати енергії в силових трансформаторах визначаються 

за виразом: 

8760
1

2

..

max

.. 












 x

трн

тр

нмтр Pn
S

S
P

n
W , (4.15) 

 

де  n  – кількість трансформаторів, шт. 
 

Максимальна потужність трансформатора: 
 

зтрнтр кSS  .max ,      (4.16) 
 

де  зк  – коефіцієнт завантаження трансформатора. 
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трн

тр

з
S

S
к

.

max .      (4.17) 

 

Сумарні втрати електричної енергії в системі електропостачання  

 

трПЛCE WWW   ,   (4.18) 

 

де  ПЛW – сумарні втрати енергії в лініях електропередачі, Вт ∙год; 

трW – сумарні втрати енергії в трансформаторах, Вт ∙ год. 

 

 

2  ЛІТЕРАТУРА 
 

3 c.79-83, 473; 4 с.79-83, 513; 5 с.72-77; 6 с.61-68; 8 с.22-25;  

10 с.46-59. 

 

 
3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Якими показниками характеризують економічність роботи сис-

теми електропостачання? 

2. Які існують графіки навантаження і принцип їх побудови? 

3. Що таке річний графік за тривалістю квадрату струму в лінії, як 

він будується? 

4. На які елементи системи електропостачання припадає більша 

частина втрат електричної енергії? 

5. Від чого залежить рівень втрат електричної енергії в системі 

електропостачання? 

6. Що таке час використання максимального навантаження? 

7. Що називається часом втрат (часом максимальних втрат)? 

8. Як визначаються втрати електричної енергії в повітряній лінії з 

навантаженням в кінці? 

9. Як визначаються втрати електричної енергії в силових трансфо-

рматорах? 

10. Що таке змінні і постійні втрати електричної енергії в силово-

му трансформаторі і від чого вони залежать? 
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ЗАДАЧА  4.1 

Визначити річні втрати електричної енергії у системі електропоста-

чання CEW , кВтгод (рисунок 4.1), яка складається з 2-х трансформато-

рів напругою 35/10 кВ потужністю 6,1. трнS МВА з коефіцієнтом заван-

таження кз = 0,9 та з трьох повітряних ліній (ПЛ) напругою 10 кВ. Вихідні 

дані для розрахунку наведені в таблиці 4.1. Матеріал проводу ліній  – 

алюміній. 
 

Таблиця 4.1 – Розрахункові дані мережі 

№ ПЛ І, А; l, км F, мм2 сos φ Т, год 

ПЛ  1 30 10 35 0,75 3000 

ПЛ  2 40 8 50 0,85 3000 

ПЛ  3 34 7 35 0,87 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 –  Розрахункова схема системи електропостачання 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ: 

1. За літературними джерелами [3-5] для часу використання макси-

мального навантаження Т, год, визначаємо час максимальних втрат , год.  

Для Т =  3000 год    τ = 1500 год. 
 

2. За літературними джерелами [3, 4, 11] визначаємо питомий опір 

проводів повітряної лінії: 01r = 0,83 Ом/км; 02r = 0,58 Ом/км; 03r  = 0,83 Ом/км. 

Т1 

ТП  35/10 кВ 
ПЛ 10 кВ № 1 

ПЛ 10 кВ № 2 

  ПЛ 10 кВ № 3 

ПЛ 35 кВ 

Т2 
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3. Визначаємо втрати електричної  енергії в повітряних лініях: 
 

 2
max3 ллл IrW .   

 

33615000150030)1083,0(3 2
1  ПЛW Втгод 0,33615  кВтгод;  

 

33408000150040)858,0(3 2
2  ПЛW  Втгод 0,33408  кВтгод; 

 

30223620150034)783,0(3 2
3  ПЛW  Втгод 6,30223  кВтгод. 

 

4. Визначаємо сумарні втрати енергій в повітряних лініях: 
 

  іПЛПЛ WW . 

 

6,972466,302233340833615   ПЛW кВтгод . 

 

5. Визначаємо втрати електричної енергії в трансформаторах: 
 

8760
1

2

max















 x

трн

тр
мнтр Pn

S

S
P

n
W ; 

 

2,12..  нмP  кВт;  5,2Px   кВт  [2, 3, 9]; 

 

5203587605,221500
6,1

9,06,1
2,12

2

1
2








 
 трW  кВтгод. 

 

6. Визначаємо сумарні втрати енергій в системі електропостачання: 
 

 

трПЛСЕ WWW   ; 

 

6,1492810,520356,97246  СЕW кВтгод. 
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ЗАДАЧА  4.2 (самостійно) 

Визначити річні втрати електричної енергії в системі електропоста-

чання CEW , кВтгод (рисунок 4.2), що складається з силових трансфор-

маторів напругою 35/10 кВ та повітряних ліній напругою 10 кВ. Вихідні 

дані по варіантах наведені в таблиці 4.2. Матеріал проводу – алюміній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 4.2 –  Розрахункова схема системи електропостачання 

 
Таблиця 4.2 – Параметри елементів системи електропостачання 

Параметри лінії Параметри лінії 

В
ар

іа
н

т 

К
іл

ьк
іс

ть
 

тр
ан

сф
о

р-
ів

 

S
н 

т
р
, М

В
А

 

кз 

№
 л

ін
ії

 

Р, 
кВт; 

L, 
км 

сos φ №
 л

ін
ії

 

І, 
А; 

L, 
км 

сos φ 

 
Т, 

год 

1 2 2,5 0,95 1 450 5 0,98 4 50 5 0,90 2500 

2 1 10,0 0,80 2 510 6 0,95 3 40 8 0,85 2000 

3 2 4,0 0,90 3 560 7 0,90 5 58 6 0,82 3500 

4 1 6,3 0,85 4 620 7 0,85 2 35 9 0,80 3000 

5 2 1,6 0,70 5 770 6 0,82 2 45 10 0,78 4000 

6 1 6,3 0,75 1 380 8 0,80 5 67 5 0,75 4500 

7 2 1,0 0,90 2 430 9 0,78 5 55 6 0,71 5000 

8 1 4,0 0,80 3 490 9 0,75 4 75 5 0,98 5200 

9 2 2,5 0,70 4 600 5 0,71 5 80 3 0,90 3200 

10 1 1,6 0,85 5 710 4 0,98 3 55 10 0,85 2800 

11 2 1,0 0,95 1 250 2 0,90 5 60 12 0,75 2900 

 Т1 

ТП 35/10 кВ 

ПЛ №2 

ПЛ №3 

 ПЛ №4 

ПЛ 35 кВ 

 Т2 ПЛ №5 

ПЛ №1 А  50 

А  35 

А  50 

А  70 

А  95 

ПЛ 10 кВ 
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ЗАДАЧА  4.3 (самостійно) 

Визначити річні втрати електричної енергії в системі електропоста-

чання CEW , кВтгод (рисунок 4.3), що складається з силових трансформа-

торів напругою 35/10 кВ та повітряних ліній напругою 10 кВ. Вихідні дані 

по варіантах наведені в таблиці 4.3. Матеріал проводу – сталь-алюміній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3 –  Розрахункова схема системи електропостачання 

 
Таблиця 4.3 – Параметри елементів системи електропостачання 

Параметри лінії Параметри лінії 

В
ар

іа
н

т 

К
іл

ьк
іс

ть
 

тр
ан

сф
о

р-
в 

S
н 

т
р
, М

В
А

 

кз 

№
 л

ін
ії

 

Р, 
кВт; 

L, 
км 

сos φ №
 л

ін
ії

 

І, 
А; 

L, 
км 

сos φ 

 
Т, 

год 

1 1 4,0 0,85 1 350 5,0 0,98 2 40 5,0 0,90 2400 

2 2 6,3 0,70 2 410 6,0 0,95 3 30 8,0 0,85 1900 

3 1 1,6 0,80 1 460 7,0 0,90 4 48 6,0 0,82 3100 

4 2 6,3 0,75 3 520 7,0 0,85 5 25 9,0 0,80 2900 

5 1 1,0 0,60 1 670 6,0 0,82 5 35 10,0 0,78 3400 

6 2 4,0 0,65 2 280 8,0 0,80 4 57 5,0 0,75 3900 

7 1 2,5 0,80 3 330 9,0 0,78 4 45 6,0 0,71 4300 

8 2 1,6 0,90 4 390 9,0 0,75 5 35 5,0 0,98 4100 

9 1 2,5 0,60 2 500 5,0 0,71 5 50 3,0 0,90 2200 

10 2 1,0 0,75 2 610 4,0 0,98 3 35 10,0 0,85 1800 

11 1 10,0 0,55 1 640 3,0 0,80 3 25 11,0 0,65 1600 
 

 Т1 

ТП 35/10 кВ 

ПЛ №2 

ПЛ №3 

 ПЛ №4 

ПЛ 35 кВ 

 Т2 ПЛ №5 

ПЛ №1 АС 70 

АС 35 

АС 95 

АС 70 

АС  25 

ПЛ 10 кВ 
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Додатки 

Додаток А 
Таблиця А.1 – Залежність річної кількості годин використання 

максимуму Т та кількості годин втрат τ від розрахункового наванта-
ження 

Комунально-
побутове 

Виробниче Змішане 
Розрахункове 
навантаження, 

кВт Т  Т  Т  
до 10 900 300 1100 400 1300 600 

10 … 20 1200 500 1500 700 1700 850 
20 … 50 1600 700 2000 1000 2200 1200 
50…100 2000 1000 2500 1350 2800 1600 

100…250 2350 1250 2700 1500 3200 1850 
більше 250 2600 1350 2800 1600 3400 2000 

 

Таблиця А.2 – Розрахункові дані алюмінієвих неізольованих 
проводів марок А, АН, АЖ 

 

 

Номіна-
льний 

переріз, 
мм2 

 

Діа-
метр 

прово-
ду, мм 

 

Число 
дротів, 

шт. 

 

Номіналь-
ний діаметр 
дротів, мм 

 

Питомий елект-
ричний опір по-
стійному струму 
при 20 0С, Ом/км 

 

Розрив-
не зу-
силля, 

кН 

 

Питома 
маса 

проводу, 
кг/км 

1 2 3 4 5 6 7 
А 

16 5,1 7 1,70 1,800 2,87 43 

25 6,4 7 2,13 1,140 4,29 68 

35 7,2 7 2,50 0,830 5,86 94 

50 9,0 7 3,00 0,585 8,46 135 

70 10,7 7 3,55 0,418 11,5 189 

95 12,3 19 4,10 0,315 14,9 252 

120 14,0 19 2,80 0,251 20,0 321 

150 15,8 19 3,15 0,197 24,6 406 

185 17,5 19 3,50 0,161 30,4 502 

240 20,0 19 4,00 0,123 38,6 655 

300 22,1 37 3,15 0,102 47,9 794 

400 25,6 37 3,66 0,075 63,9 1072 

АН 

16 5,1 7 1,70 1,980 3,55 43 

25 6,4 7 2,13 1,280 5,11 68 
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Продовження таблиці А.2 
1 2 3 4 5 6 7 

35 7,2 7 2,50 0,902 7,03 94 

50 9,0 7 3,00 0,624 10,14 135 

120 14,0 19 2,80 0,266 23,97 321 

150 15,8 19 3,15 0,211 30,33 406 

185 17,5 19 3,50 0,171 37,45 502 

АЖ 

35 7,2 7 2,50 0,978 9,6 94 

50 9,0 7 3,00 0,676 13,83 135 

120 14,0 19 2,80 0,288 32,69 321 

150 15,8 19 3,15 0,229 41,36 406 

185 17,5 19 3,50 0,185 51,06 502 
 

Таблиця А.3 – Розрахункові дані сталеалюмінієвих неізольова-
них проводів АС та АСК 

Переріз, мм2 Діаметр, мм 
Номіна-

льний пе-
реріз 

(алюмі-
ній/сталь), 

мм2 ал
ю

м
ін

ію
 

ст
ал

і 

п
ро

во
д

у
 

ст
ал

ьн
о

го
 

о
се

р
д

я 

Питомий 
електричний 
опір постій-
ному струму 

при 20 0С, 
Ом/км 

 

Розривне 
зусилля, 

кН 
 

 

Питома 
маса про-

воду, 
кг/км 

 

35/6,2 36,9 6,15 8,4 2,8 0,773 12,7 149 
50/8,0 48,2 8,04 9,6 3,2 0,592 16,32 194 
70/11 68,0 11,3 11,4 3,8 0,420 22,98 274 
70/72 68,4 72,2 15,4 11,0 0,420 93,25 755 
95/16 95,4 15,9 13,5 4,5 0,299 31,85 384 
95/141 91 141,0 19,8 15,4 0,316 174,9 1357 
120/19* 118 18,8 15,2 5,6 0,245 40,64 471 
150/19 148 18,8 16,8 5,5 0,195 45,00 554 
150/24* 149 24,2 17,1 6,3 0,194 51,08 599 
185/29* 181 29,0 18,8 6,9 0,159 60,81 728 
185/43 185 43,1 19,6 8,4 0,156 76,52 846 
240/32 244 31,7 21,6 7,2 0,118 74,09 921 
240/39* 236 38,6 21,6 8,0 0,122 80,13 952 
240/56 241 56,3 22,4 9,6 0,120 97,78 1106 
300/39 301 38,6 24,0 8,0 0,096 89,35 1132 
300/48* 295 47,8 24,1 8,9 0,098 99,69 1186 
300/66 288 65,8 24,5 10,5 0,100 121,9 1313 
400/22 394 22,0 26,6 6,0 0,073 89,10 1261 

 

* Провід АСК виготовляється для вказаних перерізів 
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Таблиця А.4 – Основні технічні характеристики трифазних 
двообмоткових трансформаторів 

Напруга 
обмоток, кВ 

Втрати, кВт 

Тип 

Номіна-
льна по-
тужність, 

кВА ВН НН 

Схема 
та група 
з’єднан-

ня 

Н
ер

об
о

чо
го

 
х

од
у

 

К
ор

о
тк

о
го

 
за

м
и

ка
н

н
я 

Н
ап

ру
га

 к
ор

о
тк

о
го

  
за

м
и

ка
н

н
я,

 u
к,

 %
 U

н 

С
тр

у
м

 н
ер

о
б

о
чо

го
  

х
од

у
, і

х,
 %

 І
н 

Т
и

п
 п

ер
ем

и
ка

н
н

я 
ві

д
- 

га
лу

ж
ен

ь 
об

м
о

то
к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТМ 25 6 0,4 Y/Yн - 0 0,13 0,6 4,5 3,2 ПБВ 
ТМ 25 10 0,4 Y/Zн -11 0,13 0,69 4,7 3,2 ПБВ 
ТМ 40 6 0,4 Y/Yн - 0 0,18 0,88 4,5 3,0 ПБВ 
ТМ 40 10 0,4 Y/Zн -11 0,18 1,0 4,7 3,0 ПБВ 
ТМ 63 6 0,4 Y/Yн - 0 0,25 1,28 4,5 2,8 ПБВ 
ТМ 63 10 0,4 Y/Zн -11 0,25 1,47 4,7 2,8 ПБВ 
ТМ 100 6 0,4 Y/Yн - 0 0,34 1,97 4,5 2,6 ПБВ 
ТМ 100 10 0,4 Y/Zн -11 0,34 2,27 4,7 2,6 ПБВ 
ТМ 100 35 0,4 Y/Yн - 0 0,44 1,97 6,5 2,6 ПБВ 
ТМ 100 35 0,4 Y/Zн -11 0,44 2,27 6,8 2,6 ПБВ 
ТМ 160 6 0,4 Y/Yн - 0 0,53 2,65 4,5 2,4 ПБВ 

ТМФ 160 10 0,4 Y/Yн - 0 0,53 2,65 4,5 2,4 ПБВ 
ТСЗ 160 10 0,4 Y/Yн - 0 0,7 2,7 5,5 4,0 ПБВ 
ТМ 160 35 0,4 Y/Yн - 0 0,66 2,65 6,5 2.4 ПБВ 
ТМ 160 35 0,4 Y/Zн -11 0,66 3,10 6,8 2,4 ПБВ 
ТМ 250 6 0,4 Y/Yн - 0 0,78 3,7 4,5 2,3 ПБВ 

ТМФ 250 10 0,4 Y/Zн -11 0,78 4,2 4,7 2,3 ПБВ 
ТСЗ 250 10 0,4 Y/Yн - 0 1,0 3,8 5,5 3,5 ПБВ 
ТМ 250 35 0,4 Y/Yн - 0 0,95 3,7 6,5 2,3 ПБВ 
ТМ 250 35 0,4 Y/Zн -11 0,95 4,2 6,8 2,3 ПБВ 
ТМ 400 6 0,4 Y/Yн - 0 1,0 5,5 4,5 2,1 ПБВ 

ТМФ 400 10 0,4 Y/Yн - 0 1,0 5,5 4,5 2,1 ПБВ 
ТМН 400 10 0,4 Y/Yн - 0 1,0 5,5 4,5 2,1 РПН 
ТСЗ 400 10 0,4 Y/Yн - 0 1,3 5,4 5,5 3,0 ПБВ 
ТМ 400 35 0,4 Y/Yн - 0 1,25 5,5 6,5 2,1 ПБВ 

ТМН 400 35 0.4 Y/Yн - 0 1,25 5,5 6,5 2,1 РПН 
ТМ 630 6 0,4 Y/Yн - 0 1,41 7,6 5,5 2,0 ПБВ 

ТМФ 630 10 0,4 Y/Yн - 0 1,41 7,6 5,5 2,0 ПБВ 
ТМН 630 10 0,4 Y/Yн - 0 1,41 7,6 5,5 2,0 РПН 
ТМН 630 10 0,4 Y/Yн - 0 1,41 7,6 5,5 2,0 РПН 
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТСЗ 630 10 0,4 Y/Yн - 0 2,0 7,3 5,5 1,5 ПБВ 

ТСЗ 1000 10 0,4 Y/Yн - 0 3,0 11,2 5,5 1,5 ПБВ 

ТМ 630 35 0,4 Y/Yн - 0 1,75 7,6 6,5 2,0 ПБВ 

ТМН 630 35 11 Y/Д - 11 1,75 7,6 6,5 2,0 РПН 

ТМН 1000 35 11 Y/Д - 11 2,55 11,6 6,5 1,5 РПН 

ТМН 1600 35 11 Y/Д - 11 3,4 16,5 6,5 1,4 РПН 

ТМН 2500 35 11 Y/Д - 11 4,7 25,0 6,5 1,1 РПН 

ТМ 4000 35 11 Y/Д - 11 6,2 33,5 7,5 1,0 ПБВ 

ТМН 4000 35 11 Y/Д - 11 6,2 33,5 7,5 1,0 РПН 

ТМ 6300 35 11 Y/Д - 11 8,7 46,5 7,5 0,9 ПБВ 

ТМН 6300 35 11 Y/Д - 11 8,7 46,5 7,5 0,9 РПН 

ТД 10000 35 10,5 Y/Д - 11 13,0 65,0 7,5 0,8 ПБВ 

ТДНС 10000 37 10,5 Y/Д - 11 12,0 60.0 8,0 0,75 РПН 

 
Таблиця А.5 – Залежність  = f(Т) при різних cos  

 Час втрат  для часу використання максимуму навантаження Т, год 

cos  1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760 

1,0 200 900 1400 2200 3000 4300 5500 7200 8760 
0,8 900 1800 2200 2900 3500 4600 5700 7200 8760 
0,6 1900 2200 2900 3500 4200 5000 6000 7200 8760 

 



  ЗАНЯТТЯ  5  . 
 

Тема:  ВИБІР  ПЕРЕРІЗУ  ПРОВОДІВ  ПОВІТРЯНИХ  ЛІНІЙ 

ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ МЕТОДОМ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРВАЛІВ 
 

Мета заняття: Навчитися вибирати переріз проводів повітря-

них ліній електропередачі напругою 0,38…10 кВ за економічни-

ми інтервалами (за мінімумом приведених витрат). 

 

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Сільські електричні мережі напругою 0,38…10 кВ рекомендується 

розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом при-

ведених витрат). Економічний інтервал потужності для даного перерізу 

проводу забезпечує мінімум приведених витрат. Вибір перерізу проводів 

проводиться за таблицями РУМ з урахуванням еквівалентної потужності, 

матеріалу опор та району кліматичних умов (для ПЛ 0,38 кВ матеріал 

опор не враховується). 

Вибір перерізу проводу за економічним інтервалом проводиться в 

наступній послідовності [3 c.75-79; 4 с.75-79; 5 с.108-111, 126-128; 7 с.167-

171; 8 с.25-32; 9 с. 262-267; 10 с.77-85]: 

1. Для кожної ділянки повітряної лінії, одним з відомих методів, 

визначається повна розрахункова  потужність pS , кВА (заняття 1 та 2). 

2. Визначається розрахунковий максимум навантаження лінії. За 

розрахунковий приймаємо максимум (денний або вечірній) для якого су-

марний момент навантаження лінії буде більшим. Момент навантаження 

лінії нМ , кВАм,  визначається за формулою: 
 

  iдiрдн lSМ ... ;     iвiрвн lSМ ... .  (5.1) 
 

де  дipS . , вipS .  – відповідно денна та вечірня розрахункова потужність  

і-ї ділянки лінії, кВА; 

il  – довжина і-ї ділянки лінії, м. 
 

3. Вибирається значення коефіцієнту динаміки зростання наванта-

ження дк . 
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Для мереж, що зводяться вперше, 7,0дк .  Ддля мереж, що реконстру-

юються, при очікуваному збільшенні навантаження в 1,5 рази – 8,0дк , 

а при очікуваному збільшенні  навантаження в 1,5…2 рази – .7,0дк   

4. Визначається еквівалентна потужність на кожній ділянці лінії: 
  

рдекв SS   .     (5.2) 

 

5. За таблицями [3 c.487; 4 с.527-530; 5 с.109; 7 с.169; 8 с.306-308; 9 

с.109; 10 с.78] (додаток А) за еквS , матеріалом опор та за товщиною стінки 

ожеледі вибирається «основний» переріз проводів на ділянках лінії. 

6. Вибраний «основний» переріз перевіряють на допустиму втрату 

напруги при умові, що по проводу передається розрахункова повна поту-

жність. Фактична втрата напруги в проводі на ділянці лінії: 
 

доп
H

р
факт Uxr

U

lS
U 


 )sincos( 00 ,     (5.3) 

або 

допpфакт UlSU   ,     (5.4) 

 

де    – питома втрата напруги в одиниці довжини проводу даного пе-

рерізу при протіканні по ньому одиниці потужності,  % / (кВАкм) [5 с.111, 

112; 7 с.171;  9 с.263; 10 с.63,64] (додаток В).  
 

7. Якщо фактична втрата напруги в лінії фактU  перевищує задане 

допустиме значення допU , то слід на деяких ділянках лінії, починаючи з 

головної, збільшити переріз проводів, вибравши «додатковий» переріз. 

Число марок проводів в мережі не повинно перевищувати чотирьох. Роз-

рахунок закінчується перевіркою мережі на допустиму втрату напруги при 

вибраному перерізі проводів. 

 

 

2  ЛІТЕРАТУРА 
 

3 c.75-79, 487; 4 с.75-79, 527-530; 5 с.108-112, 126-128; 7 с.167-171; 

8 с.25-32, 306-308; 9 с. 262-267; 10 с. 63, 64, 77-85. 
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3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Що таке економічний інтервал? 

2. Що таке еквівалентна потужність? 

3. Що таке коефіцієнт динаміки зростання навантаження і які зна-

чення він може мати? 

4. Як визначається еквівалентна потужність? 

5. За яким параметром визначається «основний» переріз проводів в 

лініях напругою 0,38 …10 кВ? 

6. За яким параметром перевіряється вибраний переріз проводу? 

7. Як підібрати «додатковий» переріз проводів? 

8. Як визначається фактична втрата напруги на ділянці лінії? 

9. Алгоритм вибору перерізу проводу методом економічних інтервалів. 

 

Задача 5.1 

Район за ожеледдю – І, %.5 допU  Навантаження споживачів 

(Рд/Рв, кВт), коефіцієнт потужності ( дcos / вcos ) та довжини ділянок лі-

нії (l , м) (заняття 1, задача 1.1) наведені на розрахунковій схемі лінії (ри-

сунок 5.1). Вибрати переріз  проводів повітряної лінії 0,38 кВ методом 

економічних інтервалів (за мінімумом приведених витрат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ: 

1. Із заняття 1 (таблиця 1.1) беремо повне розрахункове наванта-

ження окремих ділянок повітряної лінії ( ..дpS , ..вpS ). 

7. Визначаємо розрахунковий максимум навантаження. Для цього 

визначаємо денний та вечірній моменти навантаження лінії (таблиця 5.1): 
 

  iдiрдн lSМ ... ;     iвiрвн lSМ ... . 
 

Таблиця 5.1 – Визначення розрахункового максимуму навантаження 

Ділянка ..дpS , 

кВА 
..вpS , 

кВА 

l , 
м 

ндМ , 

кВА∙м 
нвМ , 

кВА∙м 
Примітки 

7-6 1,94 6,27 50 97,0 313,5 

6-3 18,70 9,60 70 1309,0 672,0 

5-3 1,94 6,27 80 155,2 501,6 

4-3 1,94 6,27 40 77,6 250,8 

3-2 20,86 17,20 20 417,2 344,0 

2-1 38,17 34,53 30 1145,1 1035,9 

1-0 48,73 51,01 50 2436,5 2550,5 

   Разом:    5637,6 5668,3 

За розрахункове 
приймаємо вечі-
рнє навантажен-
ня лінії 
 
(5668,3 > 5637,3) 

 

За розрахунковий приймаємо вечірній максимум навантаження лінії. 

2. Коефіцієнт динаміки зростання навантаження 7,0дк  [3-10]. 

3. Еквівалентна потужність на ділянці лінії: 
 

рдекв SS   . 
 

39,427,67,067 еквS  кВА;  79,660,97,036 еквS кВА. 

39,427,67,035 еквS кВА;  39,427,67,034 еквS кВА. 

04,1220,177,023 еквS кВА;        17,2453,347,012 еквS кВА. 

71,3501,517,001 еквS кВА. 

 

4. За еквівалентною потужністю для І-го району за ожеледдю  

(b = 5мм [1-6]) вибираємо «основний» переріз проводів на ділянках лінії. 

Для ділянок 7-6, 6-3, 5-3 вибираємо алюмінієвий провід марки А 16;  

для ділянки 3-2 – А25; для ділянки 2-1 – А35; для ділянки 1-0 – А50 [3-10]. 
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5. Фактична втрата напруги в проводі на ділянках повітряної лінії: 
 

%.41,05027,600132,067  фактU  

%.89,07060,900132,036  фактU  

%.66,08027,600132,035  фактU  

%.33,04027,600132,034  фактU  

%.30,02020,1700088,023  фактU  

%.69,03053,3400067,012  фактU  

%.25,15001,5100049,001  фактU  
 

Результати вибору перерізу проводів для  ділянок лінії наведено  в 

таблиці 5.2. 
 

Таблиця 5.2 – Вибір проводів повітряної лінії 0,38 кВ 

Втрата напруги 

Д
іл

ян
ка

 

..врS , 

кВА 
д  

еквS , 

кВА 

l , 

м 

оснF , 

мм2 
Питома ( ), 

% / кВА м 
на ділянці, 

% 
від ТП, 

% 

кінцF , 

мм2 

7-6 6,27 0,7 4,39 50 А16 0,00132 0,41 3,54 А16 

6-3 9,60 0,7 6,79 70 А16 0,00132 0,89 3,13 А16 

5-3 6,27 0,7 4,39 80 А16 0,00132 0,66 2,90 А16 

4-3 6,27 0,7 4,39 40 А16 0,00132 0,33 2,57 А16 

3-2 17,20 0,7 12,04 20 А25 0,00088 0,30 2,24 А25 

2-1 34,53 0,7 24,17 30 А35 0,00067 0,69 1,94 А35 

1-0 51,01 0,7 35,71 50 А50 0,00049 1,25 1,25 А50 

 
6. Втрата напруги від ТП до споживача. 

До найбільш віддаленого споживача в точці 7 (будинки): 
 

%.54,341,089,030,069,025,1  ТПвідфактU  
 

%.5%54,3  допТПвідфакт UU  
 

Умова виконується. До встановлення приймаємо провід  вибраного 

перерізу. 
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Задача 5.2 (самостійно) 

Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнт потужності ( дcos / вcos ) та 

довжини ділянок (l, м) повітряної лінії 0,38 кВ наведені на схемі (рисунок 

5.2). Район за ожеледдю та допустима втрата напруги в лінії вказані в таб-

лиці 5.3. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економі-

чними інтервалами (за мінімумом зведених витрат) для заданого варіанту  

лінії (таблиця 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ 

 
Таблиця 5.3 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ 

Варіант Навантаження ,%.допU  Район за  
ожеледдю 

1 2 3 5 7 8 10 5 І 

2 1 2 3 4 5 8 6 ІІ 

3 2 3 4 6 7 9 7 ІІІ 

4 1 2 3 4 5 6 8 ІV 

5 1 4 5 6 7 10 5 І 

6 2 5 6 7 8 9 6 ІІ 

7 1 3 5 6 9 10 7 ІІІ 

8 2 4 5 6 7 8 8 ІV 

9 3 4 5 7 8 9 5 І 

10 4 5 6 8 9 10 6 ІІ 

11 1 3 4 5 6 8 4 ІІ 

1 2 4 6 70
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8
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Задача 5.3 (самостійно) 

Повітряна лінія 10 кВ живить споживчі ТП із змішаним наванта-

женням. Навантаження (Рд/Рв, кВт) споживчих ТП та довжини ділянок  

лінії (l, км)  наведені на схемі (рисунок 5.3). Район за ожеледдю та допус-

тима втрата напруги в лінії вказані в таблиці 5.4. Матеріал опор – залізо-

бетон. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 10 кВ за економічни-

ми інтервалами (за мінімумом зведених витрат) для заданого варіанту  лі-

нії (таблиця 5.4). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5.3 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ 
 

Таблиця 5.4 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ 

Варіант Навантаження ,%допU  Район за  
ожеледдю 

1 1 2 4 5 7 10 11 12 3 ІІ 

2 3 4 6 7 8 9 10 12 4 ІІІ 

3 2 3 6 7 8 9 11 12 5 ІV 

4 1 2 3 5 7 8 9 12 6 І 

5 2 3 4 6 8 9 10 11 3 ІІ 

6 1 4 6 7 8 10 11 12 4 ІІІ 

7 1 3 4 5 7 8 10 12 5 ІV 

8 2 4 5 6 9 10 11 12 6 І 

9 3 4 5 6 7 8 9 12 3 ІІ 
10 2 3 5 6 7 9 10 11 4 ІІІ 
11 – 1 3 4 5 6 8 12 5 IV 
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1,5 

0,7 

2,5 

ТП 8 
120 
130 ТП 7 

160 
100 

ТП 1 
140 
190 

ТП 6 

120 
180 

ТП 3 

300 
370 

ТП 11 

160 
140 

170 
180 

ТП 4 
160 
190 

ТП 2 
150 
190 

2,5 3,5 3,5  
0,5 

ТП 9 
120 
120 

ТП 5 
120 
180 

ТП 10 

220 
240 

0,9 

0,5 2,0 

2,0 
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Додатки 
Додаток А 
 
Таблиця А.1 – Інтервали економічних навантажень для  

основних і додаткових проводів при довжині ПЛ-10 кВ до 25 км 
 

Інтервал 
наван-
тажен-
ня, кВА 

Рекоме-
ндова-

ний 
провід  

Інтервал 
наван-

таження, 
кВА 

Реко-
мендо-
ваний 
провід  

Інтервал 
наван-

таження, 
кВА 

Рекоме-
ндова-

ний про-
від  

Інтервал 
наван-

таження, 
кВА 

Рекоме-
ндова-

ний про-
від  

ожеледь 5 мм ожеледь 10 мм 

Дерев’яні опори 
на з/б приставках 

Залізобетонні 
опори 

Дерев’яні опори 
на з/б приставках 

Залізобетонні 
опори 

до 485 АC 25 до 440 АC 25 до 250 АС 25 до 270 АС 35 

385-  
485 

А  35 
440- 
750 

А  50 
250- 
640 

АС 35 
270- 
825 

АС 50 

485- 
800 

А  50 
750- 
1225 

А  70 
640- 
750 

А  50 
825- 
980 

А  70 

800- 
1075 

А  70 
понад  
1225 

А  95 
750- 
1185 

А  70 
понад 
 980 

А  95 

понад 
1075 

А  95   
понад  
1185 

А  95   

 

ожеледь 15 мм ожеледь 20 мм 

Дерев’яні опори 
на з/б приставках 

Залізобетонні 
опори 

Дерев’яні опори 
на з/б приставках 

Дерев’яні 
опори 

до 620 АС 35 до 380 АС 35 до 325 АС 35 до 600 АС 35 

620- 
1350 

А  70 
380- 
740 

А  50 
325- 
805 

А  50 
600- 
785 

А  50 

понад  
1350 

А  95 
740- 
1000 

А  70 
805- 
1420 

А  70 
785- 
1175 

А 70 

  
понад  
1000 

А  95 
понад  
1420 

А  95 
понад  
1175 

А  95 

 

Таблиця А.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та 
додаткових перерізів проводів ПЛ 0,38 кВ (для усіх матеріалів опор) 

 

Інтервал 
потуж-
ності, 
кВА 

Пере-
різ, 
мм2 

Інтервал 
потуж-
ності, 
кВА 

Пере-
різ, 
мм2 

Інтервал 
потуж-
ності, 
кВА 

Пере-
різ,  
мм2 

Інтервал 
потуж-
ності, 
кВА 

Пере-
різ, 
мм2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b = 5 мм b = 10 мм b = 15 мм b = 20 мм 
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Продовження таблиці А.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

до 3,1 216 до 3,1 216 до 6,6 225 до 4,4 225 

3,1-5,6 316 3,1-5,8 316 6,6-11,8 325 4,4-13 325 

5,6-8 416 5,8-13,5 416 11,8-25,1 425 13-17,7 425 

8-20,5 425 13,5-24,5 425 25,1-28,4 435 17,7-26,4 435 

20,5-26,4 435 понад 25,4 450 понад 28,4 450 понад 26,4 450 

понад 26,4 450       

 

 

Додаток В 

Таблиця В.1 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 0,38кВ, % / (кВАкм) 

Характер виконання лінії 1 фаза + 0; 220 В 2 фази + 0;  220 В 

                 сos   1,0 0,95 0,9 0,95 0,9 

Марка та 
переріз 
проводу 

А 16 
А 25 
А 35 

4,00 
2,70 
1,90 

8,20 
5,50 
4,00 

7,80 
5,35 
3,90 

3,10 
2,05 
1,52 

3,00 
1,95 
1,48 

Характер виконання  лінії 3 фази + 0;  380/220 В 

сos   0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 

А 16 1,390 1,375 1,325 1,300 1,240 1,190 1,150 

А 25 0,924 0,915 0,905 0,880 0,850 0,820 0,810 

А 35 0,675 0,670 0,665 0,670 0,595 0,595 0,620 

А 50 0,480 0,495 0,490 0,490 0,490 0,480 0,475 
А 70 0,360 0,375 0,380 0,385 0,390 0,375 0,380 
А 95 0,277 0,280 0,300 0,320 0,315 0,315 0,320 

Марка та 
переріз 
проводу 

А 120 0,224 0,240 0,250 0,270 0,265 0,275 0,280 
 

Таблиця В.2 – Питомі втрати напруги  в ПЛ - 10 кВ,  % / (кВА км) 
Марка проводу А АС 

сos  0,9 0,8 0,9 0,8 
16 0,00192 0,00176 0,00200 0,00184 
25 0,00130 0,00124 0,00170 0,00130 
35 0,00098 0,00095 0,00100 0,00096 
50 0,00074 0,00074 0,00074 0,00074 
70 0,00056 0,00060 0,00056 0,00060 

Переріз 
проводу 

95 0,00045 0,00050 0,00046 0,00051 
 



  ЗАНЯТТЯ  6  . 
 

ТЕМА: ВИБІР ПЛАВКИХ ЗАПОБІЖНИКІВ, АВТОМАТИЧНИХ 

ВИМИКАЧІВ ТА ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ І КАБЕЛІВ ЗА  

ДОПУСТИМИМ НАГРІВАННЯМ 
 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчитися вибирати переріз проводів за 

умовами нагрівання та вибирати апарати для захисту мереж 

від перенавантаження та короткого замикання. 

 

І  ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

При протіканні по проводу електричного струму він нагрівається 

до температури, при якій кількість теплоти, яку одержує провід, дорівнює 

кількості теплоти, яка віддається його поверхнею у навколишнє середо-

вище. Температура проводу не повинна перевищувати наступні значення 

[2 гл.1.3, с.18; 3 с.83; 4 с.83; 5 с.25; 6 с.19; 8 с.32; 9 с.120; 10 с.7]: 

70 0С – для неізольованих проводів;   

55 0С – для проводів із звичайною гумовою ізоляцією; 

65 0С – для проводів із гумовою теплостійкою ізоляцією; 

70 0С – для проводів із полівінілхлоридною ізоляцією. 

Для кабелів із паперовою ізоляцією в металевій оболонці: 

80 0С – при напрузі 3 кВ; 65 0С – при 6 кВ; 60 0С – при 10 кВ; 

50 0С – при 20 та 35 кВ. 

При розрахунках та виборі перерізу проводів за допустимим нагрі-

ванням необхідно визначити струм, який можна пропустити через провід 

при заданих умовах, так щоб його температура не перевищила допустиму. 

При короткому замиканні (к.з.), або при перевантаженнях, коли 

струм в проводі перевищує номінальні (розрахункові) значення, проводка 

повинна автоматично відключатися, інакше може загорітися ізоляція, або 

інші предмети, що розташовані біля проводів.  

Для автоматичного відключення проводки при перевищенні встано-

влених значень струму застосовують апарати захисту – плавкі запобіжни-

ки, автоматичні вимикачі та ін. Якщо проводка захищена запобіжниками 

або автоматами, то розрахунок електричної мережі починають з вибору 

апаратів захисту. 
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Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за 

допустимим нагріванням. 

Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами [3 с.87-

89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.29; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 

1. Тип запобіжника. 

2. За номінальною напругою запобіжника: 
 

мернзапн UU ..  .     (6.1) 

 

де   мернU .  – номінальна напруга мережі, В. 
 

3. За номінальним струмом плавкої вставки запобіжника. 

Плавка вставка запобіжника для захисту окремого струмоприймача 

вибирається за більшим значенням із двох умов: 
 

–  умова 1:     

,рв II              (6.2) 

 

де рI  – тривалий робочий  струм лінії, А; 
 

Для електродвигуна: 
 

ннн

н
здвнзр

U

P
кІкI




cos3
. ,  (6.3) 

де зк  – коефіцієнт завантаження двигуна; 

нР  – номінальна потужність електродвигуна, кВт; 

нU  – номінальна напруга мережі, кВ; 

сos φн – коефіцієнт потужності при номінальному завантаженні 

двигуна; 

н  – к.к.д. електродвигуна при номінальному завантаженні. 
 

Для освітлювального навантаження: 
 

н

л
P

U

P
I

3
 ,      (6.4) 

 

де Рл – освітлювальне навантаження лінії, кВт. 
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– умова 2:            


 maxІ

Ів ,           (6.5) 

 

де maxІ  – максимальний струм лінії, обумовлений запуском електрод-

вигуна, А; 

  – коефіцієнт, що враховує умови пуску електродвигуна;  

  = 2,5 при легкому пуску (t = 5…10с),   = 1,6…2,0 при тяжкому пуску 

електродвигуна (до 40с) [3 с.88; 4 с.88; 5 с.30; 6 с.30; 8 с.34]. 
 

Для лінії, що живить один електродвигун: 
 

двніпуск ІкІІ .max  ,     (6.6) 
 

де ік  – кратність пускового струму електродвигуна. 
 

Для мережі, яка живить групу струмоприймачів без електродвигу-

нів  умова 1 (6.2) записується так: 
 

 piв IkІ 0 ,     (6.7) 
 

де 0k  – коефіцієнт одночасності; 

 ріІ – розрахунковий (робочий) струм і-го споживача, А. 

 

Для групи струмоприймачів, серед яких є електродвигуни: 
  

  110max пускnp IIkІ    ,   (6.8) 

 

де  1пускI  – пусковий струм одного електродвигуна, під час пуску якого 

максимальний струм в лінії буде найбільшим, А; 

  1npI  – сума тривалих робочих струмів інших споживачів, без  

врахування електродвигуна із найбільшим пусковим струмом, А. 
 

Тоді умова 2 (6.5) для групи струмоприймачів, серед яких є електрод-

вигуни, буде мати наступний вигляд: 
 

 






  110 пускnp
в

IIk
І .   (6.9) 
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Умова селективності: необхідно, щоб номінальний струм плавкої 

вставки кожного наступного запобіжника (в напрямку до джерела жив-

лення) був на один-два ступеня більшим від номінального струму плавкої 

вставки попереднього запобіжника. 

Після того, як визначили номінальний струм плавкої вставки виби-

рають відповідний йому переріз проводу.  

Вибір перерізу проводу залежить від того, чи буде він захищатися 

плавкою вставкою лише від короткого замикання, чи й від перевантажен-

ня також. Від короткого замикання необхідно захищати всі мережі. 

Від перевантаження необхідно захищати [3 с.89; 4 с.89; 5 с.32;  

6 с.32; 8 с.35]:  

– всі мережі у вибухонебезпечних приміщеннях; 

– освітлювальні мережі в житлових та суспільних приміщеннях, в 

торговельних та службово-побутових приміщеннях виробничих підпри-

ємств та у пожежонебезпечних зонах; 

– мережі будь-якого призначення, виконані проводами із горючою 

ізоляцією, які прокладені відкрито; 

– силові мережі промислових підприємств, житлових, громадських 

і торговельних приміщень, в яких за умовами технологічного процесу або 

режиму роботи можуть виникнути тривалі перевантаження. 

Якщо мережу необхідно захистити від короткого замикання та пе-

ревантаження, то допустимий струм проводів з полівінілхлоридною,   гу-

мовою та аналогічною ізоляцією визначається так: 
  

вдоп ІІ  25,1 ,    (6.10) 
 

де допІ  – тривало допустимий струм проводу, А; 
 

для кабелів з паперовою ізоляцією допускається:  
 

вдоп ІІ  .    (6.11) 
 

Якщо проводку необхідно захищати лише від струмів к.з., тоді: 
 

вдоп ІІ  33,0 .    (6.12) 
 

За значенням допустимого розрахункового струму та за способом 

прокладки проводу за таблицями ПУЕ визначають значення  допустимого 
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табличного струму  та відповідний йому стандартний переріз проводу або 

кабелю [1 гл.1.3; 2 гл.1.3; 3 с.461-468; 4 с.503-508; 5 с. 28; 6 с.28; 10 с.8].  

Допустимі струми проводів і кабелів наведені для температури повітря 

+250С та температури землі +150С. 

Вибраний провід перевіряють на тривалий робочий струм мережі: 
 

,рдоп ІІ   або   рtтаблдоп ІkІ . ,  (6.13) 

 

де tk  – поправочний температурний коефіцієнт (вибирається із враху-

ванням умовної та розрахункової температури середовища та нормативної 

температури проводу) [1 гл.1.3; 2 гл.1.3; 3 с.467; 4 с.507; 5 с. 27; 10 с.10]. 
 

Переріз нульового робочого проводу повинен становити не менше 

50% від перерізу фазного проводу;  при необхідності він може бути збі-

льшеним до 100%  в порівнянні із фазним проводом [2 гл.1.3 (с.18)]. 

 
Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автомати-

чними вимикачами, за допустимим нагріванням. 

Автоматичний вимикач вибирають за наступними параметрами [3 

с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.32; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 

1. Тип автомата. 

2. За номінальною напругою автомата: 
 

мернавтн UU . .     (6.14) 

 

3. За номінальним струмом автомата: 
 

равтн ІІ . .      (6.15) 

 

4. За номінальним струмом теплового розчіплювача автомата: 
 

рртн ІІ 25,1..  .     (6.16) 

 

5. За струмом спрацювання електромагнітного розчіплювача 

(струмом відсічки): 
 

max... 25,1 ІІ ремс  .    (6.17) 
 

maxІ , А, визначається за формулами (6.6) або (6.8). 
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....... ртнвідсрмес ІkІ      (6.18) 
 

де відсk  – кратність відсічки (паспортна характеристика). 

 

При виборі проводів, що  захищаються автоматичними вимикачами 

від короткого замикання та від перевантажень згідно із ПУЕ [2 гл. 1.3] не-

обхідно, щоб  виконувалися наступні умови: 

1) при захисті автоматами, які мають лише електромагнітний роз-

чіплювач, тривало допустимий струм проводів із полівінілхлоридною та 

гумовою ізоляцією визначають за умовою: 
 

аудоп ІІ .25,1  ,      (6.19) 
 

де а.уІ  – струм уставки автоматичного вимикача, А. 
 

2) при захисті автоматами, які мають лише електромагнітний роз-

чіплювач і працюють у вибухобезпечних виробничих приміщеннях,  до-

пустимий струм проводів із полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією до-

пускається визначати за умовою: 
 

аудоп ІІ .       (6.20) 
 

 Умову (6.20) необхідно також виконувати у наступних випадках: 

– для кабелів з паперовою ізоляцією, які захищаються автоматами  

лише із електромагнітним розчіплювачем; 

– для провідників усіх марок та вимикачів з нерегульованими теп-

ловими розчіплювачами, з відсічкою або без неї; 

– для проводів із полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією з ви-

микачами, які мають регульований тепловий розчіплювач. 

3) для кабелів із паперовою ізоляцією та ізоляцією із вулканізова-

ного поліетилену, які захищаються  вимикачами із регульованим тепло-

вим розчіплювачем допустимий струм визначають за умовою: 
 

аудоп ІІ .8,0 .      (6.21) 
 

На відгалуженнях до електродвигунів з короткозамкненим ротором 

у вибухобезпечних зонах необхідно виконувати умову: 
 

двндоп ІІ . ,      (6.22) 
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а у вибухонебезпечних зонах: 
 

двндоп ІІ .25,1 .     (6.23) 
 

Якщо проводку необхідно захищати тільки від короткого замикан-

ня, то допустимий струм проводів визначають за наступними умовами: 

– для автоматів з тепловим нерегульованим розчіплювачем:  
 

... ртндоп ІІ  ;     (6.24) 
 

– для автоматів з тепловими регульованим розчіплювачем:  
 

...8,0 ртндоп ІІ  ;      (6.25) 
 

– для автоматів, які мають лише електромагнітний розчіплювач: 
 

,22,0 .... рмесдоп ІІ      (6.26) 
 

Вибраний переріз проводів повинен задовольняти умови (6.13): 
 

,рдоп ІІ   або   рtтаблдоп ІkІ . . 

 

Для відгалужень до електродвигунів: 
 

,..двндоп ІІ   або   ... двнtтаблдоп ІkІ  . 

 

Вибрані захисні апарати необхідно перевірити за умовами чутливо-

сті за наступними співвідношеннями: 

– для плавких запобіжників та автоматів з тепловим розчіплювачем: 
 

 

3
1


в

к

І

І
,  

 

3
...

1


ртн

к

І

І
.    (6.27) 

 

де )1(
кІ  – струм однополюсного к.з. в кінці лінії, що захищається, А. 

 

Для автоматів з електромагнітним розчіплювачем: 
 

 

4,1...25,1
....

1


рмес

к

І

І
,    (6.28) 

 

1,25 – для 100.. анІ  А;        1,4  –  для 100.. анІ А.  
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2  ЛІТЕРАТУРА 
 

3 c.83-89, 461-468; 4 с.83-89, 503-508; 5 с.25-38; 6 с.24-34; 8 с.32-42, 

311; 9 с.26-36; 10 с.7-38. 

 

 

3  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Допустимі температури нагрівання проводів. 

2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою  

ізоляцією. 

3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного 

струмоприймача. 

4. Умови вибору плавких запобіжників для захисту групи струмо-

приймачів. 

5. Умови вибору автоматичних вимикачів. 

6. Як вибирається переріз проводу, що захищається плавкими за-

побіжниками, за допустимим нагріванням? 

7. Як вибирається переріз проводу, що захищається автоматични-

ми вимикачами, за допустимим нагріванням? 

8. В яких випадках проводку захищають від перевантаження? 

9. Як забезпечується селективність захисту? 

10. За якими умовами перевіряється вибраний переріз проводів? 

11. Умови перевірки чутливості плавких запобіжників. 

12. Умови перевірки чутливості автоматичних вимикачів. 

13. Які поправочні коефіцієнти враховуються при розрахунку  

проводів за умовами нагрівання? 

 



 9 

ЗАДАЧА 6.1 

В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установ-

ки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ 

(рисунок 6.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі при 

2001 t  С. На інших ділянках проводка виконана проводом АПВ в тру-

бах. Освітлювальне навантаження та електродвигун М2 захищене плавки-

ми запобіжниками FU1…FU3 та FU4…FU6,  інші споживачі – автоматами 

QF1, QF2. Температура в приміщені майстерні 3002 t  С. Напруга ме-

режі 380 В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ прийняти рівним 

0,9. Параметри споживачів електроенергії наведені в таблиці 6.1. 

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю 

за  допустимим нагріванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Розрахункова  схема мережі 

 

Таблиця 6.1 – Параметри споживачів електроенергії 

Споживач 
  Параметр 

М1 М2 Л1 
Рн, кВт 55,0 15,0 11,0 
Тип фазний ротор к.з. ротор - 
кі 1,5 7,0 1,0 

н  0,84 0,89 1,0 

нcos  0,88 0,9 1,0 

кз 0,85 1,0 1,0 
 

ТП 

РЩ1 

М 

М t 01 = 20C 

t 02 = 30C 

FU1…FU3 
QF1 

QF2  М1 

 М2 

 Л1 

FU4…FU6 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ: 

Ділянка мережі  РЩ1-М1: 

1. Визначаємо номінальний струм електродвигуна М1: 
 

ннн

н
двн

U

Р
І




cos3
. ;  2,113

88,084,038,03

0,55
. 


двнІ  А. 

 

2. Робочий (розрахунковий) струм лінії: 
 

двнр ІкІ .3  ;   2,962,11385,0 рІ  А. 
 

3. Вибираємо тип автоматичного вимикача:  ВА51. 
 

4. Номінальна напруга автомата: 
 

мернавтн UU . ;  660. автнU  В;  380660  . 

 

5. Номінальний струм автомата: 
 

 равтн ІІ . ;  100. автнІ А;   .2,96100   

 

6. Номінальний струм теплового розчіплювача: 
 

– умова 1:   

рртн ІІ ... ;   100... ртнІ А;   2,96100  ; 

 

– умова 2:  

 


 max
...

І
І ртн ;   80... ртнІ А;   9,67

5,2

8,169
80  . 

 

нi IкI max ;  8,1692,1135,1max I  А.    
 

Остаточно приймаємо 100... ртнІ  А (за умовою 1). 

    

7. Струм спрацювання електромагнітного розчіплювача:  
 

 max.. 25,1 ІІ ремс  ;  ...... ртнвідсремс ІкІ  ; 

 

7001007... ремсІ А; 3,212)8,16925,1(700  . 
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8. Допустимий струм для проводу АПВ (три одножильних провода 

прокладені в трубі) при захисті від короткого замикання та перевантаження:  
 

 аудоп ІІ . ;    100допІ А. 

 

 250ммF  ;   130. таблдопІ А.  

 

9. Вибраний переріз проводу необхідно перевірити за  умовою: 
 

... двнtтаблдоп ІkІ  . 

 

Для проводу АПВ .700 Ct   При температурі повітря  Ct 0
0 30 , 

94,0tк  [1- 5; 10]. Тоді: 
 

.2,1132,12213094,0 А  
 

Умова виконується.  
 

На ділянці РЩ1-М1 приймаємо до встановлення автоматичний ви-

микач ВА51-31-34. Лінію виконуємо проводом АПВ 350, прокладеним в 

трубі. 

 

Ділянка мережі РЩІ-М2: 
 

1.  5,28
9,089,038,03

0,15
.. 


двнІ  А. 

 

2.  5,285,280,1 рІ  А. 
 

3.  Приймаємо запобіжник типу ПН2-100. 
 

4.  380. запнU  В;  380380  . 

 

5.  100. запнІ  А;  5,28100  . 

 

6. 5,28вІ  А (умова 1); 
 

 8,79
5,2

5,287



вІ  А (умова 2). 
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 Приймаємо 80вІ  А;  8,7980  . 
 

7. вдоп ІІ  33,0 ;    4,268033,0 допІ  А. 
 

 24ммF  ; 0,28. таблдопІ А;  94,0tk . 

 

 5,285,250,2894,0 .  двнI А. 
 

Умова не виконується. Приймаємо провід більшого перерізу: 
 

26ммF  ;  0,32. таблдопІ А;  94,0tk . 

 

 .5,281,300,3294,0   
 

Умова виконується. 
 

На ділянці РЩ1-М2 приймаємо запобіжник ПН2-100, 80вІ  А. Лі-

нію виконуємо проводом АПВ 36, прокладеним в трубі. 

 

Ділянка РЩІ-Л1: 
 

1.  7,16
38,03

0,11



 рн II  А. 

 

2.  Вибираємо запобіжник типу НПН2-60. 
 

3.  380. запнU  В;   380380  . 

 

4.  63. запнІ А;  7,1663  . 

 

5.  20вІ А;   7,1620  . 
 

6.  вдоп ІІ  25,1 ; 0,252025,1 допІ А. 
 

 25ммF  ; 27. таблдопІ А; .94,0tk  

 

.7,164,250,2794,0 А  
 

Умова виконується. 
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На ділянці РЩ1-Л1 приймаємо запобіжник НПН2-60, 20вІ  А. Лі-

нію виконуємо проводом АПВ 45, прокладеним в трубі. 

 

Ділянка мережі ТП-РЩ1: 
 

1.   рoр ІkІ ;  2,127)7,165,281,96(9,0 рІ А. 

 

2.  пускnp ІІІ    )1(max ;  0,2152,1135,1)7,165,28(max І А. 
 

3.  Приймаємо автомат ВА51.  
 

4.  660. автнU В;  380660  . 

 

5.  160. автнІ А;  2,127160  . 

 

6.  125... ртнІ А;  2,127160   (умова 1). 

 

100... ртнІ А;  0,86
5,2

0,215
100   (умова 2). 

 

Приймаємо 125... ртнІ А. 

 

7.  ...... 10 ртнремс ІІ  ; 160016010... ремсІ А. 

 

 max.. 25,1 ІІ ремс  ; 8,2680,21525,11600  . 

 

8. ... ртндоп ІІ  ;  160допІ А. 

 

 250ммF  ;  180. таблдопІ А;  .04,1tk  

 

.2,1272,18718004,1 А  

 

Умова виконується. 

На ділянці ТП-РЩ1 приймаємо автоматичний вимикач ВА51-33-34. 

Лінію виконуємо кабелем СБ 350 + 135, який прокладено в каналі. 
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Задача 6.2  (самостійно) 

У виробничому приміщенні встановлені електродвигуни із корот-

козамкненим  ротором та освітлювальні установки. Двигун М1 працює без 

перевантаження, М2 – з перевантаженням. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.2) 

прокладена кабелем в каналі при ,10t С. На інших ділянках проводку ви-

конано проводом ПВ в трубах. Освітлювальне навантаження Л1 та Л2 за-

хищене плавкими запобіжниками, інші споживачі – автоматами. Темпера-

тура в приміщені ,02t С. Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт одночасності 

на ділянці ТП-РЩІ – 0k . Параметри споживачів електроенергії та вихідні 

дані для розрахунку наведені в таблиці 6.2. Вибрати параметри захисних 

апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рисунок 6.2 – Розрахункова  схема мережі 
 

Таблиця 6.2 – Розрахункові параметри мережі 

Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ар

ам
ет

р 

М1 М2 М1 Л1 М2 Л2 М1 Л2 М2 Л1 М1 М2 М1 Л2 

Приміщ. Майстерня Пилорама Кормоцех Млин Пилорама Млин Майстерня

Рн, кВт 7,5 5,5 22,0 8,0 11,0 11,0 18,5 11,0 30,0 2,0 11,0 22,0 4,0 6,0 

кі 7,0 7,0 7,0 1,0 6,5 1,0 7,0 1,0 7,5 1,0 7,5 7,0 7,5 1,0 

н  0,86 0,86 0,90 1,0 0,90 1,0 0,91 1,0 0,91 1,0 0,88 0,91 0,87 1,0 

нcos  0,81 0,86 0,87 1,0 0,83 1,0 0,90 1,0 0,90 1,0 0,87 0,89 0,88 1,0 

кз 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 1,0 

0k  0,85 0,9 0,95 0,95 0,85 0,9 0,95 

,01t С 15 20 10 15 20 10 20 

,02t С 20 25 15 25 30 20 25 

ТП 

РЩ1 

М 

М 
t 01, 

0C 

t 02 ,
0C 

FU1…FU3 
QF1 

QF2 

 М1 

 М2 

  Л1 

FU4…FU6 

  Л2 

QF3 
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Задача 6.3  (самостійно) 

У виробничому приміщенні встановлені електродвигуни із корот-

козамкненим  ротором та освітлювальні установки. Двигуни М1 та М2 

працюють без перевантаження. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.3) прокладена 

кабелем в землі при ,10t С. На інших ділянках проводку виконано прово-

дом АПВ в трубах. Проводка мережі захищена автоматичними вимикача-

ми. Температура в приміщені ,02t С. Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт 

одночасності на ділянці ТП-РЩІ – 0k . Параметри споживачів електроене-

ргії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 6.3. Вибрати пара-

метри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим на-

гріванням. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рисунок 6.3 – Розрахункова  схема мережі 
 

Таблиця 6.3 – Розрахункові параметри мережі 

Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ар

ам
ет

р 

М1 М2 М1 Л1 М2 Л2 М1 Л2 М2 Л1 М1 М2 М1 Л2 

Приміщ. Майстерня Ферма ВРХ Кормоцех Млин Насосна Котельня Свинарник

Рн, кВт 3,0 2,2 5,5 4,0 30,0 8,0 22,0 7,0 15,0 1,0 4,0 3,0 7,5 4,0 

кі 7,5 6,5 7,0 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 7,5 7,0 7,5 1,0 

н  0,85 0,81 0,85 1,0 0,92 1,0 0,90 1,0 0,90 1,0 0,87 0,85 0,88 1,0 

нcos  0,88 0,83 0,80 1,0 0,87 1,0 0,87 1,0 0,89 1,0 0,88 0,88 0,86 1,0 

кз 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 1,0 

0k  0,8 0,85 0,9 0,95 0,85 0,85 0,9 

,01t С 10 15 20 5 15 20 10 

,02t С 25 30 35 40 20 25 30 

ТП 

РЩ1 

М 

М 
t 01, 

0C 

t 02 ,
0C 

QF1 

QF2 

 М1 

 М2 

  Л1 

  Л2 

QF4 

QF3 

QF5 



 16 

Задача 6.4  (самостійно) 

У виробничому приміщенні встановлені електродвигуни із корот-

козамкненим  ротором та освітлювальні установки. Двигун М1 працює з 

перевантаженням, М2 – без перевантаження. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.4) 

прокладена кабелем в землі при ,10t С. На інших ділянках проводку ви-

конано проводом ПРН в каналах. Проводка мережі захищена автоматич-

ними вимикачами. Температура в приміщені ,02t С. Напруга мережі 380 

В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ – 0k . Параметри спожива-

чів електроенергії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 6.4. 

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за до-

пустимим нагріванням. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рисунок 6.4 – Розрахункова  схема мережі 

 

Таблиця 6.4 – Розрахункові параметри мережі 

Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ар

ам
ет

р 

М1 М2 М1 Л1 М2 Л2 М1 Л2 М2 Л1 М1 М2 М1 Л2 

Приміщ. Майстерня Пилорама Кормоцех Млин Пилорама Млин Майстерня

Рн, кВт 11,0 7,5 15,0 6,0 18,5 9,0 30,0 10,0 37,0 7,0 22,0 30,0 18,5 5,0 

кі 7,5 7,5 7,0 1,0 7,0 1,0 7,5 1,0 6,5 1,0 6,5 7,0 6,5 1,0 

н  0,88 0,88 0,90 1,0 0,91 1,0 0,92 1,0 0,93 1,0 0,90 0,92 0,90 1,0 

нcos  0,90 0,86 0,89 1,0 0,89 1,0 0,87 1,0 0,89 1,0 0,83 0,87 0,85 1,0 

кз 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 0,6 1,0 

0k  0,8 0,85 0,9 0,95 0,85 0,85 0,9 

,01t С 10 15 20 5 15 20 10 

,.02t С 25 30 35 40 20 25 30 
 

ТП 

РЩ1 

М 

М 
t 01, 

0C 

t 02 ,
0C 

QF1 

QF2 

 М1 

 М2 

 Л1 

 Л2 

QF4 

QF3 

QF5 
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Додатки 

Додаток А 
Таблиця А.1 – Допустимий тривалий струм для проводів та шну-

рів із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами 
 

Струм, А, для проводів, що прокладені 

в одній трубі 
Переріз 
струмо-
провід-
ної жи-
ли, мм2 

відкри-
то двох 

одножиль- 
них 

трьох 
одножиль- 

них 

чотирьох 
одножиль- 

них 

одного 
двожиль- 

ного 

одного  
трижиль- 

ного 

0,5 11 – – – – – 

0,75 15 – – – – – 

1 17 16 15 14 15 14 

1,2 20 18 16 15 16 14,5 

1,5 23 19 17 16 18 15 

2 26 24 22 20 23 19 

2,5 30 27 25 25 25 21 

3 34 32 28 26 28 24 

4 41 38 35 30 32 27 

5 46 42 39 34 37 31 

6 50 46 42 40 40 34 

8 62 54 51 46 48 43 

10 80 70 60 50 55 50 

16 100 85 80 75 80 70 

25 140 115 100 90 100 85 

35 170 135 125 115 125 100 

50 215 185 170 150 160 135 

70 270 225 210 185 195 175 

95 330 275 255 225 245 215 

120 385 315 290 260 295 250 

150 440 360 330 – – – 

185 510 – – – – – 

240 605 – – – – – 

300 695 – – – – – 

400 830 – – – – – 
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Таблиця А.2 – Допустимий тривалий струм для проводів та 
шнурів із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими 
жилами 

Струм, А, для проводів, що прокладені 
в одній трубі 

Переріз 
струмо-
провід-
ної жи-
ли, мм2 

відкри-
то 

двох 
одножиль- 

них 

трьох 
одножиль- 

них 

чотирьох 
одножиль- 

них 

одного 
двожильно- 

го 

одного  
трижильно-

го 

2 21 19 18 15 17 14 

2,5 24 20 19 19 19 16 

3 27 24 22 21 22 18 

4 32 28 28 23 25 21 

5 36 32 30 27 28 24 

6 39 36 32 30 31 26 

8 46 43 40 37 38 32 

10 60 50 47 39 42 38 

16 75 60 60 55 60 55 

25 105 85 80 70 75 65 

35 130 100 95 85 95 75 

50 165 140 130 120 125 105 

70 210 175 165 140 150 135 

95 255 215 200 175 190 165 

120 295 245 220 200 230 190 

150 340 275 255 – – – 

185 390 – – – – – 

240 465 – – – – – 

300 535 – – – – – 

400 645 – – – – – 
 

Таблиця А.3 – Допустимий тривалий струм для кабелів із алюмі-
нієвими жилами з гумовою або пластмасовою ізоляцією в свинцевій, по-
лівінілхлоридній та гумовій оболонках, броньованих та неброньованих 

Струм, А, для кабелів 

одножильних двожильних трижильних 

при прокладанні 

Переріз 
струмоп-
ровідної 

жили, мм2 у повітрі у повітрі у землі у повітрі у землі 

1 2 3 4 5 6 

2,5 23 21 34 19 29 

4 31 29 42 27 38 

6 38 38 55 32 46 
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Продовження таблиці А.3 
1 2 3 4 5 6 

10 60 55 80 42 70 

16 75 70 105 60 90 

25 105 90 135 75 115 

35 130 105 160 90 140 

50 165 135 205 110 175 

70 210 165 245 140 210 

95 250 200 295 170 255 

120 295 230 340 200 295 

150 340 270 390 235 335 

185 390 310 440 270 385 

240 465 – – – – 
 

Таблиця А.4 – Нормована температура навколишнього середо-
вища для провідників і апаратів 

Провідники і апарати Середовище онt , оС 

Проводи, шини, кабелі Повітря 
Земля 
Вода 

25 
15 
15 

Апарати Повітря 35 
 

Таблиця А.5 – Поправочні коефіцієнти на допустимі струми 
для кабелів, ізольованих та неізольованих проводів та шин в залежно-
сті від температури землі та повітря 

Поправочні коефіцієнти на струми при розрахунковій  
Температурі середовища, 0С 

У
м

ов
н

а 
те

м
п

ер
а-

ту
ра

 с
ер

ед
ов

и
щ

а,
 

о
С

 
Н

ор
м

ов
ан

а 
 т

ем
п

е-

ра
ту

ра
 ж

и
л

,  
0
С

 

до -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 

15 80 1,14 1,11 1,08 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 

25 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,0 0,95 0,9 0,85 0,80 0,74 

25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,0 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 

15 65 1,18 1,14 1,1 1,05 1,0 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 

25 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,0 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 

15 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,0 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47 

25 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,0 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54 

15 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,0 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36 

25 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,0 0,91 0,82 0,71 0,58 0.41 

15 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1.0 0,93 0,87 0,76 0,66 0,54 0,37 – 

25 40 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,0 0,89 0,78 0,63 0,45 – 
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Таблиця А.6 – Поправочні коефіцієнти на кількість працюючих 
кабелів, що лежать в землі (в трубах або без) 

Поправочний коефіцієнт при  
кількості кабелів 

Відстань 
між кабелями, 

мм 1 2 3 4 5 6 
100 1 0,9 0,85 0,8 0,78 0,75 
200 1 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 
300 1 0,93 0,9 0,87 0,86 0,05 

 
Додаток В 
Таблиця В.1 – Технічні характеристики запобіжників плавких 
 

Номінальний струм, А 

Тип 
Номінальна 

напруга запобі-
жника 

плавкої вставки 

Граничний 
струм відк-
лючення, 

кА  
(при 380В) 

15 6, 10, 15 8,0 

60 15, 20, 25, 35, 45, 60 4,5 

100 60, 80, 100 11 

200 125, 100, 160, 200 11 

350 200, 225, 260, 300, 350 13 

600 350, 430, 500, 600 23 

ПР2 
 500 
- 400 

1000 600, 700,  850, 1000 23 

100 31,5,  40, 50, 63, 80, 100 100 

250 80, 100, 125, 160, 200, 250 100 

400 200, 250, 315, 355, 400 40 
ПН2 

 380 
- 220 

630 315, 400, 500, 630 25 

100 31,5,  40, 50, 63, 80, 100 - 

250 80, 100, 125, 160, 200, 250 - 

400 200, 250, 315, 355, 400 - 

ППН-31 
 

(взамін 
ПН2) 

 380 
- 220 

630 315, 400, 500, 630 - 

НПН  500 63 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 10 

НПН2  500 63 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 10 

63 32, 40, 50, 63 

160 50, 63, 80, 100, 125, 160 

250 125, 160, 200, 250 

630 200, 250, 320, 400,  

ПП31 
 500 
- 400 

1000 500, 630, 800, 1000 

100 
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Таблиця В.2 – Технічні характеристики автоматичних  
вимикачів 

Номінальний струм, А 

Тип 
Номіна-

льна 
напруга вими-

кача 
теплового 

розчіплювача (Ін.т.р) 

Уставка 
за стру-

мом 
спрацю-

вання 
електро-
магнітно-
го розчі-
плювача, 

А 

Гранич-
ний 

струм 
відклю-
чення, 

кА 
(при 

380В) 

АП50Б-3МТ  660 63 
1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 

16; 25; 40; 50; 63 
10Ін.т.р 

1…3 

4…7 

ВА51-25-84  660 25 

6,3; 8; 

10; 12,5; 

16; 20; 25 

10Ін.т.р 

2 

2,5 

3,8 

ВА51-25-34  660 25 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 

1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5 

6,3; 8; 

10; 12,5; 

16; 20; 25 

10Ін.т.р 

2 

2 

2 

2,5 

3,8 

ВА51-31-34  660 100 

16; 20; 25; 

31,5; 40; 50; 63; 

80; 100; 125; 160 

10Ін.т.р 

5 

7 

10 

ВА51-33-34  660 160 80; 100; 125; 160 10Ін.т.р 12,5 

ВА88-32-34  400 125 
12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 

50; 63; 80; 100; 125  

500 

10Ін.т.р 
25 

ВА-88-33-34  400 160 
16; 20; 25; 32; 40; 50;  

63; 80; 100; 125; 160 
10Ін.т.р 35 

ВА-88-35-34  400 250 125; 160; 200; 250 10Ін.т.р 35 

ВА-88-37-34  400 400 250; 315; 400 10Ін.т.р 35 

ВА-88-40-34  400 800 400; 500; 630; 800 10Ін.т.р 35 

ВА-88-43-34  400 1600 800; 1000; 1250; 1600 регульов. 50 
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